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Instituto do Desporto

Concurso Pablico N.° 33/ID/2020

“Servicos de manutencio do sistema de abastecimento de energia eléctrica das
instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto”

1. Nos termos previstos no artigo 13.” do Decreto-Lei n.” 63/85/M, de 6 de Julho, e em
conformidade com o Despacho da Ex.™ Senhora Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura,
de 17 de Setembro de 2020, o Instituto do Desporto vem proceder, em representagdo da
entidade adjudicante, a abertura do concurso publico para os servigos de manuten¢do do
sistema de abastecimento de energia eléctrica das seguintes instalagdes desportivas situadas na
Taipa afectas ao Instituto do Desporto durante o periodo compreendido entre 15 de Dezembro
de 2020 e 14 de Junho de 2023:

Designacio das Instalagdes Desportivas

1 |Centro Desportivo Olimpico

Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica

Piscinas do Carmo

Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

| = w |

Piscina do Parque Central da Taipa

6 |Estadio da Universidade de Macau (N9)

2. A partir da data da publicacdo do presente antincio, os concorrentes podem dirigir-se ao balcdo
de atendimento da sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.’
818, em Macau, no horario de expediente, das 09.00 horas as 13.00 horas e das 14.30 horas as
17.30 horas, para consulta do Processo de Concurso ou para obtengdo de copia do processo,
mediante o pagamento de $1.000,00 (mil) patacas. Pode ainda ser feita a transferéncia gratuita
de ficheiros pela Internet na drea de «/nformacdo Relativa a Aquisi¢do» da pagina electronica
do Instituto do Desporto: www.sport.gov.mo.

3. Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto do Desporto até a data limite para a
apresenta¢do das propostas para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos

adicionais.

4. A sessdo de esclarecimentos deste Concurso Publico tera lugar no dia 14 de Outubro de 2020,
Quarta-feira, pelas 10.00 horas, no auditério da sede do Instituto do Desporto. Em caso de
encerramento do Instituto do Desporto na data e hora da sessdo de esclarecimentos, por
motivos de tufio ou por motivos de for¢a maior, a data e hora estabelecidas para a sesséo de
esclarecimentos serdo adiadas para a mesma hora do primeiro dia util seguinte.

5. O prazo para a apresentagdo das propostas termina as 12.00 horas do dia 9 de Novembro de
2020, Segunda-feira, ndo sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento
do Instituto do Desporto na data e hora limites para a apresentacdo das propostas acima
mencionadas, por motivos de tufao ou por motivos de for¢a maior, a data e a hora limites
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estabelecidas para a apresentacdio das propostas serdo adiadas para a mesma hora do primeiro
dia util seguinte.

Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do prazo estabelecido, na sede do
Instituto do Desporto, no enderego acima referido, acompanhada de uma caugio proviséria no
valor de $75.000,00 (setenta ¢ cinco mil) patacas por depésito em numerdrio, em ordens de
caixa ou em cheque emitidos a favor do Fundo do Desporto, ou mediante garantia bancaria,
emitida por um estabelecimento bancario legalmente autorizado a exercer actividade na Regido
Administrativa e Especial de Macau, a ordem do Fundo do Desporto, a entregar na sede do
Instituto do Desporto na Divisdo Financeira e Patrimonial.

O acto publico do concurso tera lugar no dia 10 de Novembro de 2020, pelas 09.30 horas,
Terga-feira no auditério da sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo
Rodrigues, n.” 818, em Macau. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e
hora para o acto ptblico do concurso acima mencionadas, por motivos de tufdo ou por motivos
de forga maior, ou em caso de adiamento da data e hora limites para a apresentagio das
propostas, por motivos de tufao ou por motivos de for¢a maior, a data e hora estabelecidas para
o0 acto publico do concurso serdo adiadas para a mesma hora do primeiro dia Util seguinte.

As propostas sdo validas durante 90 (noventa) dias seguidos a contar da data do acto da sua
abertura.

Instituto do Desporto, 30 de Setembro de 2020.

O Presidente, Pun Weng Kun.
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Instituto do Desporto

Concurso Publico N.° 33/ID/2020

Processo de Concurso

Anexo II -
Programa do Concurso

“Servicos de manutenc¢io do sistema de abastecimento de energia eléctrica das
instalag¢des desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto”

1;

Objecto

Prestagdo de servigos de manutengdo do sistema de abastecimento de energia elécetrica durante o
de 15 de Dezembro de 2020 a 14 de Junho de 2023, nas seguintes instalagdes desportivas situadas na

Taipa afectas ao Instituto do Desporto:

2.2

o
(%]

o
.
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Designagdo das Instalagdes Desportivas

Centro Desportivo Olimpico

Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica

Piscinas do Carmo

Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

Piscina do Parque Central da Taipa

6

Estadio da Universidade de Macau (N9)

Entidades responsaveis e consulta do processo

Entidade que autoriza a abertura do concurso: Secretdria para os Assuntos Sociais e Cultura

Entidade adjudicante: Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura

Outorgante do contrato: Presidente do Conselho Administrativo do Fundo do Desporto

Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto

O processo pode ser consultado na sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr.
Rodrigo Rodrigues, n.” 818, em Macau, durante as horas de expediente, desde a data da
publicagdo do respectivo antincio no Boletim Oficial da Regifio Administrativa e Especial de
Macau (RAEM) até ao dia e hora do acto publico do concurso.

Os documentos que instruem o processo sdo os indicados no Indice Geral do Processo de

Concurso.

Os concorrentes podem solicitar copia do processo, sendo cobrado por cada copia o prego de
$1.000,00 (mil) de patacas ou podem obter gratuitamente o ficheiro pela Internet na area
“Informaciio relativa a aquisicdo” da pagina electronica do Instituto do Desporto:

WWW.Sport.gov.mo.
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E da responsabilidade dos concorrentes a verificagdo e comparagdo das copias com 0S
elementos do processo do Concurso Publico, sem prejuizo do estipulado no Decreto-Lei n.”

63/85/M, de 6 de Julho.

Duvidas sobre o processo do concurso

Os pedidos de esclarecimento de quaisquer duvidas relativas a interpretacdo das pegas
processuais devem ser apresentados, por escrito, na sede do Instituto do Desporto, até as
12.00 horas do dia 21 de Outubro de 2020, Quarta-feira; o Instituto do Desporto néo aceita

documentos enviados por correio.

Os esclarecimentos a que se refere o artigo anterior sdo prestados pelo Instituto do Desporto,
por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias teis.

Dos esclarecimentos prestados e das rectificagdes realizadas pelo Instituto do Desporto,
juntar-se-4 copia aos documentos do Processo de Concurso, procedendo-se a afixa¢do dos
mesmos em forma de antncio na sede do Instituto do Desporto e na pagina electronica do
Instituto do Desporto www.sport.gov.mo para o descarregamento gratuito na darea de
“Informagdo relativa a aquisi¢do”, devendo os concorrentes acederem ou dirigirem-se
pessoalmente aos locais supramencionados para efeitos de consulta.

Inspeccio do local

Os concorrentes podem entrar em contacto com o Sr. Un Tin Jan, através do telefone n.°
87965545, para solicitar a inspecgdo do local e confirmar as condi¢des das instalagdes
desportivas referidas no artigo 1.° para efeitos do cédlculo dos trabalhos necessarios e da
elaboragdo da respectiva proposta.

A inspecgo do local tem por objectivo permitir ao concorrente realizar uma plena avalia¢do
dos equipamentos e sistemas de abastecimento de energia eléctrica das instalagdes desportivas
que necessitam de manutengdo, de forma a tomar conhecimento da situagdo concreta ¢ dos
requisitos detalhados dos trabalhos de manutengdo.

A falta de dados das condigdes concretas das instalagdes desportivas e a sua inexactiddo so
constituem fundamento da reclamagio, quando ainda ndo existirem defini¢des das Normas
Técnicas e realizacdo da inspec¢do ao local do trabalho.

Entrega das propostas

As propostas devem ser entregues até as 12.00 horas do dia 9 de Novembro de 2020,
Segunda-feira, pelos concorrentes ou seus representantes legais, na sede do Instituto do
Desporto, ndo sendo aceites os documentos enviados por correio. Ndo séo aceites as

00004

propostas apresentadas fora do prazo.
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Nio sdo aceites as propostas que violem as disposi¢des ou os articulados do Programa do
Concurso ou que possuam cldusulas restritivas, estimativas imprecisas e ndo veridicas.

Os precos devem ser apresentados em numeragiio arabe, o que significa que ndo podem ser
apresentados por outras formas ou meios, caso contrario, a proposta ndo sera aceite.

O prego total da proposta deve ser sempre indicado em numeracdo drabe e por extenso,
prevalecendo o indicado por extenso em caso de divergéncia entre ambos.

Acto publico do concurso
O acto publico do concurso realizar-se-a pelas 09.30 horas do dia 10 de Novembro de 2020,

Ter¢a-feira, no auditério da sede do Instituto do Desporto.

No acto publico proceder-se-a a deliberagio de admissdo ou rejeicdo das propostas
apresentadas. As propostas que satisfagam todos os requisitos exigidos sdo admitidas as fases
subsequentes, as propostas admitidas condicionalmente devem sanar as irregularidades no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas e as que apresentarem erros e omissdes que ndo possam ser
supridos nos termos da lei ndo serdo admitidas.

Qualificac¢ao dos concorrentes

Os concorrentes (empresas ou técnicos em nome individual) devem estar inscritos na
Direcgdo dos Servi¢os de Solos, Obras Publicas e Transportes (DSSOPT) para a execugdo de
obras. A categoria em que estdo inscritos deve estar relacionada com o objecto do presente
concurso publico, sob pena de serem considerados inelegiveis.

O concorrente que, a data do acto publico do concurso, tenha requerido a renovagdo da
inscricdo para execugdo de obras pode participar condicionalmente no concurso. Caso ao
concorrente lhe seja atribuida a melhor pontuagio pela comissio de apreciagio das propostas,
deve entregar a documentagfio comprovativa da renovagio da execucio de obras autorizada
pela DSSOPT. A falta de entrega do documento implica a ndo adjudicagéo do servigo.

Os concorrentes devem ainda estar inscritos na Direc¢éio dos Servigos de Finangas e/ou na
Conservatéria dos Registos Comercial e de Bens Moveis da RAEM para a explorag@o da
actividade referida no presente concurso Publico.

O presente concurso ndo aceita a participagdo de concorrentes em consorcio.
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Forma da proposta

Todos os documentos mencionados no artigo 11.° tém de ser redigidos numa das linguas
oficiais da RAEM, dactilografados ou imprimidos em computador, ou escritos com
esferografica ou caneta de mesma cor, de forma clara e legivel, no papel timbrado da empresa
ou do técnico ou em papel comum (tamanho A4), sem quaisquer rasuras, entrelinhas ou
palavras riscadas, sempre com o mesmo tipo de maquina, quando dactilografado, ou com a
mesma caligrafia e tinta, se manuscritos.

Todos os documentos mencionados no artigo 11.” tém de ser constituidos ainda por um
conjunto de textos, graficos e dados que proporcionem uma facil compreensao.

Para além dos documentos exigidos no Programa do Concurso e nos seus anexos, que devam
ser assinados e carimbados, o concorrente ou o seu procurador deve rubricar e carimbar todos
os outros documentos mencionados nos artigos 11.1.° ¢ 11.2.°, excepto os documentos
emitidos pelas entidades publicas.

Caso os documentos mencionados no artigo 8.3.° sejam assinados ¢ rubricados pelo
procurador, deve ser apresentado o original da procura¢do valida, no momento do acto
publico do concurso (cft. alinea k) do artigo 11.1.%).

A proposta do Anexo I do Programa do Concurso deve ser sempre acompanhada pelo Anexo
IV - Lista de Quantidades e de Precos do indice Geral do Processo de Concurso que lhe
serviu de base (cfr. alinea b) do artigo 11.2.%).

Nio serdo aceites as propostas que violem os artigos 8.1.% 8.2.” ou 8.4.%, ou que sejam
incompativeis com o artigo 24.° e com o n.”4 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.” 63/85/M, de 6
de Julho.

Os individuos que assinam os documentos mencionados nos artigos 11.1.° € 11.2.° devem ter
competéncia para participar no presente concurso em nome do concorrente e assinar como
representante do concorrente os documentos que instruem a proposta. Para verificar de modo
eficaz a identidade e competéncia de quem assina, a assinatura deve estar conforme com a
assinatura do proprio documento de identificag@o valido, sob pena de ser rejeitada a proposta.

Direito de nao adjudicacio

A entidade adjudicante pode ndo adjudicar ao concorrente que apresentar a proposta com
preco mais baixo quando, por parecer fundamentado da respectiva comissdo de apreciagdo
das propostas, se conclua que outra ou outras propostas, ainda que apresentando um prego
mais alto, servem melhor os interesses da RAEM, quer pela experiéncia, quer pelas condi¢des
de prestagdo dos servi¢os o que a tornam a prestacao mais vantajosa.

A entidade adjudicante reserva-se o direito de nao adjudicar:

a)  Caso o conteudo proposto pelos concorrentes no envolvam todos os locais ou servigos,
TR 51
D 00006
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b)  Se houver forte presun¢do de conluio entre os concorrentes, ou quando ndo haja
interesse em nenhuma das propostas apresentadas, em fungdo do seu elevado preco, da
baixa qualidade dos servigos, ou por qualquer outra razdo que ndo permita satisfazer os
objectivos da prestacdo de servigos a adjudicar;

¢) Nos termos previstos na alinea d) do artigo 11.” ¢ no artigo 38.° do Decreto-Lei n.°
63/85/M, de 6 de Julho. '

9.3 A entidade adjudicante pode adjudicar apenas em parte, ou ndo proceder, de todo, a
adjudicacdo, se os pregos propostos pelos concorrentes, mesmo pela proposta mais vantajosa,
forem superiores aos valores de despesa inicialmente previstos.

10. Caucio provisdria

10.1 Para admissdo a concurso e como garantia do exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
assumidas nas propostas apresentadas, os concorrentes devem prestar uma caugio provisoria,
no valor de $75.000,00 (setenta e cinco mil) patacas, por deposito em numerdrio, em ordens
de caixa, em cheque emitido a favor do Fundo do Desporto ou mediante garantia bancaria a
ordem do Fundo do Desporto, a entregar na Divisdo Financeira e Patrimonial na sede do
Instituto do Desporto.

10.2 A caugdio provisoria mediante garantia bancaria deve ser emitida por um estabelecimento
bancério legalmente autorizado a exercer actividade na RAEM, cuja validade ndo pode ser
inferior ao prazo de validade da proposta.

10.3 Caso seja exigido pelo Governo da RAEM, o estabelecimento bancario deve entregar de
imediato e na totalidade o montante mencionado no artigo 10.1.°.

10.4 A caugo provisdria serd restituida ao concorrente cuja proposta ndo foi admitida, se tiver
decorrido o prazo de validade da proposta ou se tiver sido celebrado contrato com outro
concorrente.

10.5 A restituicdo da caugdo provisoria so tem lugar quando o adjudicatario presta a caugdo
definitiva.

10,6 Salvo existéncia de motivo de for¢ca maior devidamente reconhecido, reverte para o Governo
da RAEM a caugdo provisoria, em qualquer dos casos a seguir mencionados:
a)  Quando o adjudicatdrio nio preste caugiio definitiva no prazo previsto no artigo 17.3.%;
b)  Quando o adjudicatério recuse a prestagao dos servigos adjudicados;

¢) Quando o adjudicatario recuse assumir a responsabilidade da proposta ou a
responsabilidade contratual.
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11. Documentos da proposta
L1 Documentos de qualificagdo dos concorrentes:

a)  Declaracfio, na qual o concorrente deve indicar o seu nome, estado civil e enderego
(Anexo IV- Declaragio (Tipo I) do Programa do Concurso); no caso de o concorrente
ser uma empresa, a declaragdo deve indicar a designagdo social, enderego da sede, as
sucursais que interessem a execucgdo do contrato, os nomes dos titulares do érgéo de
administragiio e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, o registo comercial de
constitui¢do e das alteragdes do pacto social (Anexo IV- Declaragdo (Tipo II) do
Programa do Concurso). As declaracdes acima mencionadas devem ser assinadas pelo
concorrente ou seu representante legal;

b)  Documento comprovativo da prestagdo da caugio provisoria:
1) Original da guia de entrega emitida pelo Fundo do Desporto: ou
ii)  Original da garantia bancaria emitida por institui¢@o bancaria da RAEM.

¢)  Copia da certiddo de registo de execugdo de obras ou do pedido de renovagio de acordo
com 08 requisitos mencionados no artigo 7.%

d)  Declaracio assinada pelo concorrente ou pelo seu representante legal (Anexo II do
Programa do Concurso);

e)  Original da certiddo emitida pela Direc¢do dos Servigos de Finangas, de inexisténcia de
registo de divida de contribui¢des ou impostos. Note-se que para emissdo desta certiddo
sdo necessarios aproximadamente 10 (dez) dias Uteis;

f)  Original do documento comprovativo de se encontra regular a sua situagdo contributiva
para com a Seguranga Social da Regido Administrativa Especial de Macau, passado
pelo Fundo de Seguranga Social (Anexo III do Programa do Concurso);

g)  Copia da “Contribui¢do Industrial — Conhecimento de Cobranga (Modelo M/8)” do ano
mais recente, passado pela Direcgdo dos Servicos de Finangas. Caso o concorrente
apenas tenha iniciado a sua actividade no ano em que estd a concorrer, deve apresentar
copia da “Contribui¢do Industrial — Declaragdo’ de Inicio de Actividades/Alteragdes
(Modelo M/1)”, passada pela Direcgéo dos Servigos de Finangas;

h)  Declaragdo assinada pelo concorrente ou pelo seu procurador, pela qual o concorrente
se compromete a empregar méio-de-obra residente de Macau ou trabalhadores ndo
residentes mas devidamente autorizados a trabalhar na respectiva empresa adjudicatéria
e a executar na RAEM as fung¢des para as quais foram contratados pelo concorrente,
caso os servigos objecto do Concurso Publico lhe sejam adjudicados (Anexo VI do
Programa do Concurso);

i)  Original da “Certiddo de Registo Comercial” emitida pela Conservatoria dos Registos
Comercial e de Bens Moveis nos udltimos 3 (trés) meses. Caso o concorrente for
empresario individual, pode optar por apresentar copia da “Contribui¢do Industrial -
Declaragéo de Inicio de Actividade / Alteragdes (Modelo M/1)”, passada pela Direcgéo
dos Servigos de Finangas o original da “Certiddo de Registo. Comercial”, emitida pela
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Conservatoria dos Registos Comercial e de Bens Mdveis nos tltimos 3 (trés) meses;

1) Cépia de documento de identificagdo vélido do concorrente ou do seu procurador que
assina documentos do presente concurso. O respectivo documento de identificagdo deve
ter a assinatura para que possa ser verificada a assinatura nos diversos documentos;

k) Copia de procuragdo valida, na qual deve constar que o procurador tem poderes
bastantes para assinar os documentos que instruem a proposta, agir e assumir
compromissos em nome do concorrente (cft. artigo 8.4.%);

1) Declaragdo na qual se compromete, caso os servigos objecto do presente Concurso
Publico lhe sejam adjudicados, a entregar o documento comprovativo de aquisigdo de
seguro de responsabilidade civil que cubra danos causados a terceiros, o qual deve
abranger a indemnizacio por danos e morte de terceiros que decorram da negligéncia do
seu pessoal, com o valor no limite maximo de indemnizacdo ndo inferior a
$10.000.000,00 (dez milhdes) de patacas por acidente e do documento deve constar a
assinatura do concorrente ou do seu representante legal e o respectivo carimbo da
empresa (Anexo [X do Programa do Concurso);

m) Declaragiio na qual se compromete, caso os servigos objecto do presente Concurso
Publico lhe sejam adjudicados, a entregar o documento comprovativo de aquisi¢do de
seguro que cubra acidentes de trabalho, doengas profissionais e segurang¢a do seu
pessoal, com a assinatura do concorrente ou do seu representante legal e com o
respectivo carimbo da empresa (Anexo X do Programa do Concurso).

11.2 Documentos que instruem a proposta:

a)  Proposta (Anexo I do Programa do Concurso);

b)  Anexo IV - Lista de Quantidades e de Pregos do Indice Geral do Processo de Concurso,
indicando detalhadamente os pre¢os unitarios e os pregos globais dos servigos de
manutencio do sistema de abastecimento de energia eléctrica de todas as instalagdes
desportivas, bem como a despesa adicional dos servigos de emergéncia prestados fora
da hora de expediente, devendo os montantes serem apresentados em patacas (MOP);

¢c) O programa de trabalhos;

d) O quadro de distribui¢do dos recursos humanos com assinatura do concorrente ou do
seu procurador e com o respectivo carimbo da empresa (Anexo VIII do Programa do
Concurso), o qual deve indicar o nimero de trabalhadores que efectuaro os servigos de
inspeccio e de manutengio regular (artigos 2.1.° € 3.° do Anexo V - Normas Técnicas
do Indice Geral do Processo de Concurso), indicando o numero total de trabalhadores
que irdio prestar servicos de manutencio e de inspec¢@o no prazo contratual de 2 (dois)
anos e O (seis) meses;

e)  Caso os servigos sejam subcontratados pelo concorrente, deve ser apresentada a lista de
subcontratados com assinatura do concorrente ou do seu representante legal e com o

— respectivo carimbo da empresa (Anexo VI do Programa do Concurso), a qual deve
indicar os subcontratados designados para os servigos de manutengdo e reparagdo do

i :’\f"""‘
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sistema de abastecimento de energia eléctrica em cada uma das instalagdes desportivas;

A lista de projectos de instalagdo semelhantes ao sistema de abastecimento de energia
eléctrica nos ultimos 5 (cinco) anos pelo concorrente (incluindo os seus subcontratados),
com assinatura do concorrente ou do seu procurador e com o respectivo carimbo da
empresa indicando o adjudicante, a designagdo do projecto, o local de instalagdo, o
preco da adjudicacdo, equipamentos e conteido do servigo e o prazo de execugdo da
obra, especialmente os trabalhos de instalagdo dos equipamentos realizados em
instalacdes desportivas afectas ao Instituto do Desporto (Anexo XI do Programa do
Concurso) e, devendo ser apresentados documentos comprovativos da lista ja
mencionada (nomeadamente, em caso de servigos prestados para entidades publicas,
copia da restituicdo da caugdo definitiva, da comunicagdo da adjudicagdo ou do
respectivo contrato e, em caso de servigos prestados para entidades privadas, copia do
contrato ou do recibo da conta final) assinados pelo concorrente ou pelo seu procurador
e carimbados com o respectivo carimbo da empresa, sob pena de o projecto ndo ser
considerado;

A lista dos servigos de manuten¢do com natureza semelhante ao do presente concurso
publico executados nos ultimos 5 (cinco) anos pelo concorrente (incluindo seus
subcontratados) com assinatura do concorrente ou do seu representante legal e com o
respectivo carimbo da empresa, indicando o adjudicante, a designagdo do servigo, o
local da prestag@o do servigo, o conteudo da manutengdo, o prego da adjudicagdo e o
periodo da prestagio do servigo, especialmente os trabalhos de manuten¢do dos
equipamentos realizados em instalagdes desportivas afectas ao Instituto do Desporto
(Anexo XII do Programa do Concurso), e, devendo ser apresentados documentos
comprovativos da lista ja mencionada (nomeadamente, em caso de servicos prestados
para entidades publicas. copia da restituigdo da caucdo definitiva, da comunica¢do da
adjudicagdo ou do respectivo contrato e, em caso de servigos prestados para entidades
privadas, copia do contrato ou do recibo da conta final) assinados pelo concorrente ou
pelo seu procurador e carimbados com o respectivo carimbo da empresa, sob pena de o
projecto ndo ser considerado;

A estrutura da equipa de servigo que presta os servigos (cfr. requisitos de qualifica¢do
da estrutura de pessoal previstos no artigo 11.1.° do Anexo III - Caderno de Encargos
do Indice Geral do Processo de Concurso), com assinatura do concorrente ou do seu
representante legal e com o respectivo carimbo da empresa, anexando as informagdes
biograficas mais actualizadas dos elementos do quadro estrutural da equipa (preencher o
Curriculum Vitae e descrever as respectivas habilidades conforme o Anexo VII do
Programa do Concurso), especialmente as experiéncias de instalagdo e manutengio do
sistema de abastecimento de energia eléctrica relacionadas com as instalagdes
desportivas e complexos de grande escala ou experiéncias semelhantes de manutengdo
de equipamentos electromecdnicos. Se for engenheiro do projecto, deve apresentar a
copia do documento comprovativo de que encontra registado na Direcgdo dos Servigos

de Solos, Obras Publicas e Transportes (DSSOPT) como técnico;/ 0010
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1) Um documento de entendimento do projecto escrito em lingua Chinesa ou Portuguesa
com 4 (quatro) paginas de A4, expressando a compreensdo sobre os requisitos técnicos
detalhados nas Normas Técnicas, familiaridade com as condi¢des ambientais dos locais
e conhecimentos dos requisitos do pessoal especializado. E apresenta os planos ¢ as
medidas que utilizam para completar de forma eficaz e sem atraso os servigos exigidos
nas Normas Técnicas, a lista de instrumentos de medi¢do, dos equipamentos de
seguranga, da plataforma de elevagdo e do software especifico de servigos, das
dificuldades previsiveis durante as investigagdes e servigos e das solugdes de atenuagio
adequadas e viaveis, caso lhe seja adjudicado o presente servigo.

11.3 Observagdes na apresentagdo dos documentos:

a)  Os documentos mencionados nas alineas a), b), ¢). d), ), g), h), i), j), k), I) e m) do
artigo 11.1.° sdo de apresentagdo obrigatdria, pelo que a ndo apresentagdo de qualquer
um destes documentos implica a ndo consideragdo da proposta apresentada.

b) Quando da proposta falte o documento da alinea ¢) do artigo 11.1.° ou quando o

contetdo dos documentos das alineas a), b), c¢), d), ), g), h) 1), j). k), 1) e m) do artigo

11.1.° entregues apresenta irregularidades, ¢ apenas aceite condicionalmente, devendo o

—— concorrente sanar as irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desde o
conhecimento ou da recepgdo da notificagdo, sob pena de a proposta ndo ser aceite.

¢)  Os documentos mencionados no artigo 11.2.° sdo de apresentagdo obrigatoria, pelo que
a ndo apresentagdo de qualquer um dos documentos ou quando o conteudo destes
apresenta irregularidades, implica a ndo considerag¢@o da proposta apresentada.

d)  Com excepcio dos documentos referidos nas alineas a) e b) do artigo 11.2.%, quando dos
documentos referidos nas alineas ¢) a i) do artigo 11.2.° falte a assinatura, a rubrica ou o
carimbo da empresa do concorrente ou do procurador, a proposta ¢ apenas aceite
condicionalmente, devendo o concorrente suprir a falta no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, desde o conhecimento ou da recep¢éo da notifica¢do, sob pena de a proposta ndo
ser aceite.

e) Os documentos mencionados nos artigos 11.1.° e 11.2.” devem ser numerados
sequencialmente. Caso se detecte um lapso na numeragio dos documentos, estes podem
ser numerados na altura pela comissio da abertura de propostas, para a confirmagio do
numero total de paginas apresentadas.

<
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Modo de apresentacio da proposta e dos demais documentos

Os “Documentos de qualificagio dos concorrentes™ referidos no artigo 11.1.° devem ser
encerrados em sobrescrito opaco, fechado e lacrado, no rosto do qual deve ser escrita a
palavra “Documentos”, indicando-se o nome do concorrente ou o nome da empresa, com as
palavras “Servigos de manuten¢do do sistema de abastecimento de energia eléctrica das
instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto” e “Instituto do
Desporto™.

Os “Documentos que instruem a proposta” referidos no artigo 11.2.° do Programa do
Concurso, devem ser encerrados, num outro sobrescrito opaco, fechado e lacrado, no rosto do
qual deve ser escrita a palavra “Proposta”, indicando-se o nome do concorrente ou o nome da
empresa, com as palavras “Servigos de manutengdo do sistema de abastecimento de energia
eléctrica das instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto™ e
* Instituto do Desporto™.

Os dois sobrescritos acima mencionados devem ser encerrados num terceiro sobrescrito,
igualmente opaco, fechado e lacrado, indicando-se neste o nome do concorrente ou 0 nome da
empresa, com as palavras “Servigos de manutengdo do sistema de abastecimento de energia
eléctrica das instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto™ e
“Instituto do Desporto™.

Nio sdo aceites as propostas que ndo sejam apresentadas conforme o modo de apresentagdo
previsto nos artigos 12.1.” a 12.3.” do Programa do Concurso.

Prazo de validade da proposta

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias seguidos, contados a partir da data do acto ptblico do
concurso, a obrigagdo de manter as respectivas propostas cessa, para 0s concorrentes que nio
tenham recebido a notificagdo de adjudicac@o dos servigos de manuten¢do do abastecimento
de energia eléctrica se, tendo os interessados direito a restitui¢do da caugdo provisoria
prestada.

Se, findo o prazo de 90 (noventa) dias seguidos, nenhum dos concorrentes requerer a
restituicdo da caugdo provisoria, considerar-se-a esse prazo prorrogado, por consentimento
tacito dos concorrentes, até a data em que seja formulado o primeiro requerimento nesse
sentido, mas nunca por mais de 60 (sessenta) dias seguidos.

A restitui¢do da cau¢fio provisoria, nos termos dos dois artigos anteriores, ndo acarreta para 0s
concorrentes a perda da posi¢do no concurso, permanecendo todas as propostas em condigdes
de serem consideradas para efeitos de adjudicagio.

Informacdes de contacto fornecidas pelos concorrentes

Os concorrentes devem fornecer elementos de contacto validos, incluindo numeros de

cogla
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142  Os concorrentes devem assegurar-se que os eclementos de contacto fornecidos estdo
disponiveis em qualquer altura para o Instituto do Desporto no dmbito de comunicagdo ou
transmissdo da mensagem.

143  Caso um dos elementos de contacto deixe de estar disponivel, ou seja, se for alterado sem
comunicacdo ao Instituto do Desporto, a impossibilidade de comunica¢do ou atraso da
transmissio da mensagem é da exclusiva responsabilidade do concorrente.

15 Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes

15.1 Relativamente a documentagdo que instrua a sua proposta, os concorrentes obrigam-se a
prestar, os esclarecimentos que o Instituto do Desporto considere necessarios a avaliagio das
garantias de boa execucio técnica da prestagdo do servico a adjudicar, das condi¢oes de
precos ou de quaisquer outras que revistam especial interesse publico, caso contrario, a
proposta ndo serd aceite.

152 Sempre que, na fase de apreciagdo das propostas, o Instituto do Desporto tenha duvidas sobre
a real situagfo econdmica e financeira ou a capacidade técnica de qualquer dos concorrentes,
podera exigir-lhe, antes de proceder a adjudicagéo, todos os documentos ou elementos de

— informagdo, inclusive a natureza contabilistica, indispensaveis para o esclarecimento dessas
duvidas, caso contrario, a proposta ndo serd aceite.

153 Sempre que, na fase de aprecia¢@o das propostas, o Instituto do Desporto se deparar no Anexo
IV - Lista de Quantidades ¢ de Precos do Indice Geral do Processo de Concurso com um
servico sem prego, este é considerado prego 0 (zero), logo, os concorrentes tém de apresentar
uma declaragio de confirmag¢io para o efeito, caso contrario a proposta ndo serd aceite.

16 Critérios de aprecia¢iio das propostas e respectivos factores de ponderacgio
16.1 Os critérios de avaliagdo das propostas e respectivos factores de ponderagdo sdo:

Critérios de avaliag¢ao Percentagem de avaliagiio
a) Preco da proposta 40%
b) Experiéncia da equipa e em servigos
semelhantes 25%
¢) Compreensdo do projecto 10%
d) Programa de trabalhos 15%
¢) Estrutura de pessoal 10%
16.2 Critérios de avaliagdo:
a) Prego da Proposta: 40 pontos
— i)  Formula de calculo: Pmin/Px100x40% D
{9 o013
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(Pmin corresponde ao prego minimo de todas as propostas e P corresponde ao
prego proposto pelo concorrente);

Nio se calcula e nem se leva em consideragio o “preco da proposta” nas
propostas que néo forem aceites pela comissdo do acto publico do concurso ou
que ndo forem consideradas.

b) Experiéncia da equipa e em servigos semelhantes: 25 pontos

i)

Experiéncia do concorrente ¢ dos seus subcontratados na instalagdo dos

sistemas de abastecimento de energia eléctrica nos ultimos 5 (cinco) anos (de

Agosto de 2015 a Julho de 2020) — valor maximo de pontuagdo ¢ 7.5 pontos:

- Experiéncia superior a 20 (vinte) projectos, obtém 7,5 pontos;

B Experiéncia entre 11 (onze) e 20 (vinte) projectos, a sua pontuagdo ¢
calculada de acordo com a seguinte formula:

o Formula de calculo; N/Nn x X% =N/ 20 x 6%

(Nn = 20, corresponde ao nimero maximo de projectos a considerar
nesta formula; N corresponde a quantidade total dos projectos do
concorrente ¢ dos seus subcontratados e X = 6%, corresponde a
percentagem fixa desta formula)

- Experiéncia entre 1 (um) e 10 (dez) projectos, a sua pontuacdo ¢
calculada de acordo com a seguinte formula:

o Formula de calculo: N/Nnx X% =N/ 10 x 3%

(Nn = 10, corresponde ao niimero maximo de projectos a considerar
nesta formula; N corresponde ao numero de projectos do
concorrente e seus subcontratados ¢ X = 3%, corresponde a
percentagem fixa desta formula)

- Sem experiéncia, obtém 0 (zero) pontos.

Experiéncia do concorrente e seus subcontratados na manutengio dos sistemas
de abastecimento de energia eléctrica nos Gltimos 5 (cinco) anos (de Agosto de
2015 a Julho de 2020) — valor méximo da pontuagdo € 7.5 pontos:

- Experiéncia superior a 20 (vinte) projectos, obtém 7,5 pontos;

- Experiéncia entre 11 (onze) e 20 (vinte) projectos, a sua pontuagdo ¢
calculada de acordo com a seguinte formula:

o Formula de calculo: N/Nnx X% =N/20x 6%

= % opGLd

DA ain: >
Pdgina 12 de 30 A-RHEERTE 2020130
Formato A-4 Imp. Mar, 2020

3 %001 @D

« Eps

opeppas [adey



R Hasls
ID — Modelo 6

Processo de Concurso

Anexo II —
WO OW AR R Programa do Concurso
Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau
® E N

Instituto do Desporto

(Nn = 20, corresponde a0 nimero méaximo. de projectos a considerar
nesta formula; N corresponde a quantidade total dos projectos do
concorrente e dos seus subcontratados e X = 6%, corresponde a
percentagem fixa desta formula)

- Experiéncia entre 1 (um) e 10 (dez) projectos, a sua pontuacdo ¢

calculada de acordo com a seguinte formula:
o Foérmula de calculo: N/Nn x X% =N /10 x 3%

(Nn = 10, corresponde ao nimero maximo de projectos a considerar
nesta formula; N corresponde ao numero de projectos do

concorrente ¢ seus subcontratados e X = 3%, corresponde a
percentagem fixa desta formula)

- Sem experiéncia, obtém 0 (zero) pontos.

iii) Valor do servigo de manutengdo dos sistemas de abastecimento de energia

eléctrica do concorrente e seus subcontratados nos tltimos 5 (cinco) anos (de
Agosto de 2015 a Julho de 2020) — valor maximo da pontuagado ¢ 10 pontos:

- O valor do servigo com montante igual ou superior a $3.500.000,00 (trés
milhdes e quinhentas mil) patacas, obtém 2 pontos em cada projecto;

- O valor do servico de manutengdo com montante entre $1.750.000,00
(um milhdo e setecentas e cinquenta mil) patacas e $3.500.000,00 (trés
milhdes e quinhentas mil) patacas, obtém 1 ponto em cada projecto:

- O valor do servigo de manuten¢éo com montante inferior a $1.750.000,00
(um milhdo e setecentas e cinquenta mil) patacas, obtém 0 (zero) pontos
em cada projecto.

c) Compreensdo do projecto: 10 pontos

)

Avaliar a compreensdo do projecto e do respectivo conteido através da
apresentagdo da documentagdo que demonstre a compreensdo do projecto —
valor maximo de pontuagao ¢ 10 pontos.

- Se fornecer uma descricdo pormenorizada em relagdo aos requisitos
técnicos especificos das Normas Técnicas, pode obter até 4 pontos;

- Se demonstrar familiaridade com a situagdo do ambiente do local, pode
obter até 4 pontos;

- Se o concorrente demonstrar compreender as exigéncias necessarias
apresentadas pelos respectivos especialistas, pode obter até 2 pontos.

—y
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ii) A classificagdo qualitativa ¢ dividida em bom, suficiente e mau. A
classificagdo de bom corresponde o valor total de 4 pontos ou 2 pontos; a
classificacdo de suficiente corresponde metade da respectiva pontuagdo, ou
seja, 2 pontos ou 1 ponto e a classificagdo de mau corresponde a pontuagdo de
0 (zero) pontos.

d) Programa de trabalhos: 15 pontos

Através do conteudo do programa de trabalhos apresentado pelo concorrente, deve
ser possivel avaliar a racionalidade e a viabilidade do programa de trabalhos e
aferir se este se conforma com os requisitos especificos do projecto de
manutengdo — valor maximo de pontuagio ¢ 15 pontos.

i) O conteudo do programa de trabalho deve incluir:
- Data de investigagdo do sistema (1 ponto);
- Data de teste das fungdes do sistema (2 pontos);
- Data do relatério do teste das fungdes (2 pontos);
- Data do grafico do sistema actualizado (1 ponto);
- Data da lista dos equipamentos actualizados (1 ponto);
- Data de manutencéo regular (5 pontos);
- Datas de formagdo das manuten¢oes (1 ponto);
- Datas de reunido (1 ponto);
- Data do relatorio de recomendacio de melhoria (1ponto).

ii) A pontuagio ¢ reduzida para metade se algum dos itens acima referidos
apresentar lapsos. Obtém 0 (zero) pontos nos itens que ndo estiverem
conformes com os requisitos ou ndo forem apresentados.

e) Estrutura de pessoal: 10 pontos

i)  Avaliar se o quadro de distribui¢do de recursos humanos apresentado pelo
concorrente ¢ adequado e se os técnicos podem cumprir as exigéncias - valor
maximo de pontuagdo ¢ 10 pontos.

ii) Os requisitos basicos do quadro de distribui¢do de recursos humanos e de
qualificacéo da estrutura da equipa do servico do Anexo III — Caderno de
Encargo do Indice Geral do Processo de Concurso sio:

- I(um) director do projecto qualificado;
- 1 (um) engenheiro do projecto qualificado;

- 1 (um) supervisor técnico qualificado;

GOOLo

- 4 (quatro) técnicos qualificados.
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iii) Se o concorrente apresentar o pessoal referido na subalinea ii), obtém 4
pontos. Se um dos trabalhadores néo for preenchido os requisitos ¢ atribuido 0
(zero) pontos;

iv) Se o concorrente, além de apresentar o elenco completo do pessoal referido na
subalinea ii), também indicar:

- Mais do que 1 (um) engenheiro do projecto, com os requisitos de
experiéncia exigidos no Anexo lII — Caderno de Encargos do Indice
Geral do Processo de Concurso, obtém 1.5 pontos;

- Mais do que 1 (um) supervisor técnico, com os requisitos de experiéncia
exigidos no Anexo III — Caderno de Encargos do Indice Geral do
Processo de Concurso, obtém 1,5 pontos;

- Mais técnicos, com os requisitos de experiéncia exigidos no Anexo III —
Caderno de Encargos do Indice Geral do Processo de Concurso:

B Mais 1 (um) a2 (dois) técnicos adicionais, obtém 1 ponto;
B Mais 3 (trés) a 6 (seis) técnicos adicionais, obtém 2 pontos;
B Mais 7 (sete) ou mais técnicos adicionais, obtém 3 pontos.

16.3 O preco total da proposta ¢ o que resultar da soma do produto dos pregos dos servigos
apresentados pelo concorrente pelos respectivos itens constantes do Anexo IV - Lista de
Quantidades e de Precos do Indice Geral do Processo de Concurso e, nesse sentido, prevalece
o prego proveniente do célculo dos itens correspondentes do Anexo IV - Lista de Quantidades
e de Pregos do indice Geral do Processo de Concurso apresentado pelo concorrente, quando
diverso do que os referidos calculos produzam, ndo podendo o concorrente apresentar
qualquer objecg¢do, sob pena de se considerar invalida a sua proposta.

16.4 O Instituto do Desporto fara a selecgdo de entre os concorrentes, com base na informagdo
incluida nas propostas, segundo os critérios e factores de ponderag@o acima enunciados.

17 Minuta do contrato, notifica¢iio, adjudicacio e caucio definitiva

17.1 O concorrente com a melhor proposta seleccionada deve pronunciar-se sobre a minuta do
contrato no prazo de 5 (cinco) dias tteis apds a sua recep¢do, findo o qual, se ndo o tiver feito,
a minuta considerar-se-a tacitamente aprovada.

172 Caso o documento referido na alinea c) do artigo 11.1.° entregue pelo concorrente seja o
documento comprovativo da renovagao de execugdo da obra e o concorrente seja qualificado
com a melhor pontuagdo pela comissdo de apreciacdo de propostas, este no momento do
envio da minuta do contrato confirmado deve entregar, ao mesmo tempo, o documento
comprovativo de autorizacdo de renovag@o emitido pela DSSOPT. A falta de entrega do

- documento implica a ndo adjudicacdo da prestagdo de servicos objecto do presente concurso

eoGly
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17.3 A adjudicagiio serd notificada ao concorrente com a melhor proposta seleccionada, sendo-lhe
pedido, simultaneamente, a prestagdo de caugdo definitiva, no prazo de 8 (oito) dias uteis,
sob pena de a adjudicagdo ser considerada sem efeito e de perder o montante da caugdo
provisoria prestada, nos termos da alinea a) do artigo 10.6.°.

17.4 O valor da caugdo definitiva ¢ de 4% (quatro por cento) do preco total de adjudicagio e sera
prestada por depdsito em numerario, em ordens de caixa, em cheque emitido a favor do
Fundo do Desporto ou por garantia bancaria nos termos legais emitida a favor do Fundo do
Desporto.

17.5  Concluida a prestagio de servigos e findo o cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, a
entidade que preside ao concurso a pedido escrito do adjudicatario promove a restitui¢do da
caugdo definitiva. )

17.6 A entidade adjudicante pode confiscar a caug@o definitiva independentemente de decisdo
judicial, nos casos em que o adjudicatirio ndo pague nem conteste no prazo legal as multas
aplicadas ou ndo cumpra as obrigagdes legais ou contratuais liquidas e certas.

18 Imposto de selo e outros encargos
181 O concorrente com a melhor proposta (seleccionada) obriga-se a selar os documentos
apresentados no concurso com selos da taxa legal, no prazo de 8 (oito) dias uteis, contado da
data em que lhe for notificada a adjudicagio.

18.2 Sdo encargos do concorrente com a melhor proposta seleccionada as despesas inerentes a
elaboracdo da proposta, incluindo as da prestagido das caugdes provisoria e definitiva e as
despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato, nos termos do Decreto-Lei n.°
63/85/M, de 6 de Julho.

19 Reclamacio
19.1 No caso de preteri¢io ou irregularidade das formalidades do concurso, pode qualquer
concorrente reclamar a entidade que preside ao concurso.

19.2  Areclamagdo ndo tem efeito suspensivo, sendo apresentada e decidida nos termos e no prazo
estipulados no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 63/85/M, de 6 de Julho.

19.3 O concorrente pode autorizar outra pessoa a estar presente no acto publico do concurso e/ou a
praticar actos necessarios durante a abertura das propostas. O procurador deve exibir no
momento o original de procuragdo valida para efeitos de verificagdo da sua qualidade e
poderes. A ndo exibi¢cdo no momento de procuragio valida pelo procurador ndo interrompe o
acto publico do concurso mas o procurador fica impedido de praticar quaisquer actos no acto
publico do concurso em representagdo do concorrente.
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20 Recurso hierdarquico

Caso a reclamacdo referida no artigo 19.° for indeferida, o reclamante pode apresentar recurso a
entidade adjudicante, sendo o qual a ser apresentado e decidido nos termos e no prazo estipulados no
artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 63/85/M, de 6 de Julho.

21 Foro competente

Os litigios que surjam na interpretagdo e execu¢do do contrato a celebrar com o adjudicatéario e que
ndo possam ser solucionados por acordo entre ambos os outorgantes, serdo resolvidos pelo Tribunal
competente da RAEM.

22 Rentncia a foro fora da RAEM

No caso do adjudicatario, seja de nacionalidade estrangeira ou a respectiva sede se encontre fora da
RAEM, o adjudicatario deve reconhecer e submeter-se a jurisdi¢do exclusiva dos tribunais da RAEM
para decidir sobre quaisquer eventuais litigios ou conflitos de interesses, renunciando a qualquer outro
foro.
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Processo de Concurso
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AR DR AR Programa do Concurso
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Anexo I

Proposta

(Nome, estado civil, profissdo e endereco,

do concorrente ou nome e sede da empresa), inscrito na Direc¢do dos Servigos de Solos, Obras
Publicas e Transportes, na Direcgdo dos Servigos de Finangas e/ou na Conservatéria dos Registos
Comercial e de Bens Imodveis da Regido Administrativa Especial de Macau, depois de ter tomado
conhecimento do objecto do concurso publico dos “Servigos de manutengdo do sistema de
abastecimento de energia eléctrica das instalagtes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do
Desporto”, a que se refere o anuncio publicado no Boletim Oficial da Regido Administrativa Especial
de Macau n.° XX, II Série, de XX de XX de 2020, declara sob compromisso de honra que se obriga a
prestar os referidos servigos em conformidade com o contetdo do mencionado no Processo de

Concurso, no valor total de $ (em numera¢do arabe e por extenso) de patacas. Este

montante corresponde a presente proposta e igual ao valor constante do Anexo IV — Lista de

Quantidades e de Pregos do Indice Geral do Processo de Concurso, que lhes serviu de base.

Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura e carimbo:

Nome do declarante

Observagdes: Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo,
caso contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissao na entrega deste documento.
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Anexo 11

Declaracao

(Nome, estado civil, profissdo e enderego

do concorrente ou nome e sede da empresa), perante o Concurso Publico dos “Servigos de manutencao
do sistema de abastecimento de energia eléctrica das instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas
ao Instituto do Desporto”, declara o seguinte:

- Compromete-se a efectuar a caugdo definitiva, caso lhe sejam adjudicados os servigos
objecto do Concurso Publico;

- Compromete-se a prestar os servigos conforme os pregos, as condigdes, as promessas € 0s
requisitos estabelecidos no Processo de Concurso, caso lhe sejam adjudicados os servigos
objecto do Concurso Publico;

- Renuncia a qualquer outro foro em tudo quanto disser respeito aos actos do concurso e a
prestagiio de servigos, até a sua total liquidag@o e se submete a legislagdo e ao foro judicial

da RAEM, para decidir sobre quaisquer eventuais litigios.

Se o concorrente for de nacionalidade estrangeira ou a respectiva sede se encontrar fora da
RAEM, apoés adjudicag@io deve reconhecer e submeter-se a jurisdigdo exclusiva dos tribunais da
RAEM para decidir sobre quaisquer eventuais litigios ou contlitos de interesses, renunciando a

qualquer outro foro. (Nfo se aplica ao concorrente local).

Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura reconhecida e carimbo:

Nome do declarante

Observagdes: Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo,
caso contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissio na entrega deste documento.
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Anexo III

Minuta do Comprovativo emitido pelo “Fundo de Seguranc¢a Social”

Certificado n.”

Certifica-se que (designacdo social da empresa), sita na
(morada), subscritor n.° , desde
mes ano até mes ano tem regularizada a situacéo

contributiva para com o Fundo de Seguranga Social. Junta-se em anexo ao presente certificado o
registo das contribui¢des efectuadas pela empresa e o nimero de empregados envolvidos nas mesmas.

O presente certificado tem o total de folhas, todas as folhas estdo rubricadas e carimbadas
devidamente com o selo branco, assim como o respectivo selo.

" Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura:

Observacdes: Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve dirigir-se ao Fundo de Seguranga Social para

formalizar o pedido.
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Anexo IV

Declaracao (Tipo I)

(Nome do concorrente), (estado civil)

(endereco), vem, para os devidos

residente em Macau na

efeitos, declarar que assume integralmente a responsabilidade pela(s) proposta(s) apresentada(s) ao
Concurso Publico lancado pelo Instituto do Desporto, para os “Servigos de manutengao do sistema de

abastecimento de energia eléctrica das instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do
Desporto™.

Mais se declara que todos os documentos apresentados correspondem a verdade.

—Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura e carimbo:

Nome do declarante

Observagoes: Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo.

caso contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissao na entrega deste documento.
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Anexo IV
Declaracao (Tipo II)

(Designagao da empresa), com sede social em Macau

em (enderego), as sucursais que interessam a execugdo do
contrato sdo: (denominag¢@io social), os titulares dos
orgdos de administracdo sdo: (nomes), as outras pessoas
com poderes para a obrigarem sdo: (nomes), registada

relativamente ao registo comercial de constitui¢do ¢ das alteragdes do pacto social na Conservatoria

dos Registos Comercial e de Bens Moveis, sob o n.° s fls. do Livro
b

, vem, para os devidos efeitos, declarar que assume integralmente a

responsabilidade pela(s) proposta(s) apresentada(s) ao Concurso Publico langado pelo Instituto do
Desporto, para os “Servigos de manuten¢do do sistema de abastecimento de energia eléctrica das

~ instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto”.

Mais se declara que as informagdes constantes dosdocumentos apresentados correspondem a

verdade.

Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura e carimbo:

Nome do declarante

Observagdes: Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo,

caso contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissdo na entrega deste documento.
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Anexo V

Declaracio

(Nome, estado

civil, profissio e enderego do concorrente ou nome e sede da empresa), declara que, se compromete a
empregar mao-de-obra residente de Macau, ou trabalhadores ndo residentes mas devidamente
autorizados a trabalhar na respectiva empresa adjudicataria e a executar na RAEM as fun¢des para as
quais foram contratados pelo concorrente, caso lhe sejam adjudicados os servigos objecto do Concurso
Publico para os “Servigos de manuten¢dio do sistema de abastecimento de energia eléctrica das

instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto™.

Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura reconhecida e carimbo:

Nome do declarante

Observagdes: Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo,

caso contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissao na entrega deste documento.
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Anexo VI

Lista dos subcontratados

: - 3 Sistema de abastecimento de energia eléctrica
Designagdo das Instalagdes Desportivas
(subcontratado)

Centro Desportivo Olimpico

Centro Desportivo Olimpico — Piscina
Olimpica

Piscinas do Carmo

Centro Desportivo do Nordeste da
Taipa

Piscina do Parque Central da Taipa

Estadio da Universidade de Macau

(N9)

Observagoes:
1. Por favor, introduza os nomes dos subcontratados que assumirdo o trabalho de manutengdo do sistema. Se ndo pretenda
subcontratar o servigo de manutengdo do sistema, preencha “ X ™ no espago em branco.

2. Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo,
caso contrario, considerar-se-a ter ocorrido omisséo na entrega deste documento.

Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura e carimbo:

Nome do declarante
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Anexo VII

Curriculum vitae do pessoal responsavel pelos servi¢os de manuten¢io do sistema

de abastecimento de energia eléctrica

Curriculum vitae

Elemento da
equipa:

O Director do| O Engenheiro do | O  Supervisor
projecto projecto téenico

O Técnico

Nome:

ldade:

Habilitacdes e

graus académicos;

Experiéncias
relevantes na
respectiva area:

O Gestao de obras de sistemas de abastecimento de

C e Anos de servigo:
energia eléctrica

O Manutengdo e reparacdo de sistemas de
abastecimento de energia eléctrica

O Concepgio, instalagao e ajustamento de sistemas
de abastecimento de energia eléctrica

O  Outras (Especifique)

Outras
informacoes
complementares:

Macau, XX de XX de 2020.

Assinatura e carimbo:

Nome do declarante

Observagdes: Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo,

caso contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissio na entrega deste documento.
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Governo da Regifio Administrativa Especial de Macau
B8 R

Instituto do Desporto

Anexo IX

Declaracao

(nome, estado civil,

profissdo e enderego do concorrente, ou nome e sede da empresa), declara que, se compromete a entregar
o documento comprovativo de aquisi¢io de seguro de responsabilidade civil que cubra danos causados a
terceiros, o qual deve abranger a indemniza¢io por danos e morte dos utentes da instalagio derivada da
negligéncia dos trabalhadores do adjudicatario, com o valor no limite maximo de indemniza¢do néo
inferior a $10.000.000,00 (dez milhdes) de patacas por acidente, caso lhe sejam adjudicados os “Servigos
de manuten¢io do sistema de abastecimento de energia eléctrica das instalagdes desportivas situadas na

Taipa afectas ao Instituto do Desporto™.

Whacau, de de 2020.

Assinatura e carimbo:

Nome do declarante

Observagdes: Este modelo serve apenas de referéncia, o concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo, caso
contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissao de entrega de documento.
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Processo de Concurso

Anexo II —
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Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
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Instituto do Desporto

Anexo X

Declaracio

(nome, estado civil,

profissdo e endere¢o do concorrente, ou nome e sede da empresa), declara que, se compromete a entregar
o documento comprovativo de aquisi¢io de seguro que cubra acidentes de trabalho, doengas profissionais
¢ seguranga do seu pessoal, caso lhe sejam adjudicados os “Servigos de manuten¢do do sistema de

abastecimento de energia eléctrica das instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do

Desporto”.

Macau, de de 2020.

Assinatura e carimbo:

Nome do declarante

Observagdes: Este modelo serve apenas de referéncia, o concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo, caso
contrario, considerar-se-i ter ocorrido omissao de entrega de documento.
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Anexo II —
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Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
®E R

Instituto do Desporto

Anexo XI

Lista dos projectos de instala¢do semelhantes ao sistema de abastecimento de energia

eléctrica nos ultimos 5 (cinco) anos

. Equipamentos e Periodo
Ordem | Adjudicante De&gn.a(;ﬁo .Local dwa P.req;lo da~ Contetdo de (dia/més/ano -
do projecto | instalagdo | adjudicacéo . - dia/més/ano)
1
2
3
4
— 5
6
7
8
9
10
Macau, de de 2020.

Assinatura e carimbo:

Observacdes: -

1. Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo, caso
contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissdo na entrega deste documento.

2. Pode acrescentar por iniciativa propria mais nimeros de ordem.

Lo

(Nome do declarante)

O concorrente deve fornecer todas as informagdes exigidas nas colunas da lista dos servicos semelhantes. A falta de

informagdo em qualquer uma das colunas numeradas serdo atribuidos 0 (zero) pontos ao respectivo ntimero.
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M E R’

Instituto do Desporto

Anexo XII

Lista de servicos de manuteng¢io semelhantes ao sistema de abastecimento de energia

eléctrica nos altimos 5 anos

Periodo da
) Local da ) prestagdo de
oo Designacio _ Conteudo da Preco da .
Ordem Adjudicante ) prestagao de ~ A servigo
do servico serviion manutengdo | adjudicacio (din/méslanc -
dia/més/ano)
1
— 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Macau, de de 2020.

Assinatura e carimbo:

(Nome do declarante)

Observagoes:
1. Este modelo serve apenas de referéncia. O concorrente deve redigir pessoalmente um documento baseado neste modelo, caso

contrario, considerar-se-a ter ocorrido omissdo na entrega deste documento.

2. Pode acrescentar por iniciativa propria mais nimeros de ordem.
370 concorrente deve fornecer todas as informagdes exigidas nas colunas da lista dos servicos semelhantes. A falta de

informacdo em qualquer uma das colunas numeradas serfio atribuidos 0 (zero) pontos ao respectivo nimero.
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Instituto do Desporto

Concurso Publico N.° 33/ID/2020

“Servicos de manuten¢io do sistema de abastecimento de energia eléctrica das

.3

LRI i E
ID - Modelo 6

instalagdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto”

Normas e legislacdes aplicaveis

O adjudicatario deve cumprir o estipulado no Processo de Concurso e no contrato.
Integram o Processo de Concurso os seguintes documentos:

a) Anexo [ — Anuncio;
b) Anexo II — Programa do Concurso;
c) Anexo III — Caderno de Encargos;

d) Anexo IV — Lista de Quantidades e de Precos;
e) Anexo V — Normas Técnicas.

Em tudo o que se encontrar omisso nos documentos referidos nos artigos anteriores,

observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.° 63/85/M, de 6 de Julho e na restante legislagio

aplicavel da RAEM, designadamente:

a) Decreto-Lei n.” 79/85/M, de 21 de Agosto «Regulamento Geral da Construgéo
Urbanay, com as alteragdes introduzidas pela Lei n.” 6/99/M, de 17 de Dezembro,
pelo Regulamento Administrativo n.® 24/2009 e pela Lei n.” 1/2015;

b) Decreto-Lei n.” 122/84/M, de 15 de Dezembro «Estabelece o regime das despesas
com obras e aquisi¢do de bens e servigosy», com as alteragdes introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 30/89/M, de 15 de Maio;

c) Decreto-Lei n.” 24/95/M, de 9 de Junho «Regulamento de Seguranga contra
Incéndiosy;

d) Lei n.” 8/2014 «Preven¢do e controlo do ruido ambiental», com as alteragdes
introduzidas pela Lei n.” 9/2019;

e) Ordem Executiva n.° 60/2000 «Define os feriados na Regido Administrativa
Especial de Macauy;

f) Decreto-Lei n.° 40/95/M, de 14 de Agosto «Aprova o regime juridico da reparagdo
por danos emergentes de acidentes de trabalho e doencas profissionais», com as
alteracdes introduzidas pela Lei n.° 12/2001, pela Lei n.° 6/2007, pela Lei n.°
6/2015, pela Ordem Executiva n.° 20/2015, pela Ordem n.? 26/2020 e pela Ordem
Executiva n.° 27/2020;

2) Lei n.° 7/2008 «Lei das relagdes de trabalho», republicada pelo Despacho do Chefe
do Executivo n.” 134/2020;

h) Lei n.° 4/98/M, de 27 de Julho «Lei de Bases da ;F(dl]i'tica de Emprego e dos Direitos
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Laborais», com as alteracdes introduzidas pela Lei n.” 21/2009;

1) Regulamento Administrativo n.° 17/2004 «Regulamento sobre a proibi¢do do
trabalho ilegal», com as alteragdes introduzidas pela Lei n.° 21/2009;

1) Lei n.° 21/2009 «Lei da contratacio de trabalhadores ndo residentes» com as
alteragdes introduzidas pela Lei n.” 4/2010, pela Lei n.° 4/2013 e pela Lei n.”
10/2020;

k) Decreto-Lei n.° 34/93/M, de 12 de Julho «Aprova o regime juridico aplicavel ao

ruido ocupacional», com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.” 48/94/M,
de 5 de Setembro;

1) Legislagio de seguranca e saude ocupacional emanada pela Direc¢do dos Servigos
para os Assuntos Laborais.

1.4 O adjudicatario obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar ¢ nfo
esteja em oposi¢do com os documentos do contrato, as especificagdes e documentos de
homologagdio de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades
detentoras de patentes.

1.5 O Instituto do Desporto pode, em qualquer momento, exigir do adjudicatirio a
comprova¢ido do cumprimento das disposi¢des normativas aplicaveis.

2. Cessao da posiciio contratual

Com prévio consentimento escrito da outra parte, qualquer parte pode transferir para terceiro, no
todo ou em parte, os deveres e obrigagdes contratuais a que esta obrigada.

3. Multa

3.1 Caso o adjudicatario néo apresente relatorios de manutencdo regular ou outros relatdrios
de inspecg¢io/servigo de acordo com o programa de trabalhos aprovado, o Instituto do
Desporto tem o direito de lhe aplicar uma multa didria de $10.000,00 (dez mil) patacas por
cada atraso, até ao cumprimento das obrigagdes contratuais, excepto se o adjudicatario
tiver apresentado previamente, por escrito, um pedido de extensdo do prazo para a
apresentagdo dos relatérios e o pedido tenha sido aprovado pelo pessoal responsavel da
instalag¢@o desportiva em causa.

(%]
(O]

Apds o responsavel da instalagdo desportiva efectue a chamada de emergéncia ao
adjudicatario, se este ndo cumprir as exigéncias estipuladas no artigo 2.3.1.” do Anexo V -
Normas Técnicas do Indice Geral do Processo de Concurso, ao ndo repor atempadamente
o funcionamento do sistema de abastecimento de energia eléctrica ou se ndo minimizar o
impacto das operagdes da instalagdo desportiva o Instituto do Desporto tem o direito de lhe
aplicar uma multa diaria de $20.000,00 (vinte mil) patacas por cada atraso, até ao
cumprimento das obrigagdes contratuais, excepto se o adjudicatdrio tiver apresentado
previamente, por escrito, um pedido de extensio do praze:para a apresentacdo dos
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relatorios ¢ o pedido tenha sido aprovado pelo pessoal responsavel da instalagdo
desportiva em causa.

Com excepeio das situagdes referidas nos artigos 3.1.° e 3.2.%, caso o adjudicatério ndo
cumpra as obriga¢des contratuais ou a qualidade e as condi¢des do servigo prestado ndo
correspondam ao determinado no contrato celebrado, o Instituto do Desporto tem o direito
de aplicar uma multa diaria de $5.000,00 (cinco mil) patacas, até ao cumprimento das
obriga¢des contratuais.

(O8]
(VS

210

3.4 As multas referidas nos artigos 3.1.° a 3.3." s6 podem ser aplicadas depois de o auto da
multa lavrado pelo Instituto do Desporto ser notificado ao adjudicatario e este se ter
podido pronunciar por escrito no prazo de 10 (dez) dias seguidos, a contar do dia da
recep¢io da notificagio do auto, nos termos do n.” 6 do artigo 2.° e dos artigos 74.° ¢ 94.°
do Codigo do Procedimento Administrativo e do n.”2 do artigo 67.” do Decreto-Lei n.°
63/85/M, de 6 de Julho.

O niimero maximo de dias das multas referidas nos artigos 3.1.” a 3.3.° ¢ de 14 (catorze)
dias. ‘

As multas referidas nos artigos 3.1.°a 3.3.° podem ser aplicadas simultaneamente, mas o
valor total cumulativo da soma de todas as multas singulares ndo pode exceder 25% (vinte

(9'S]
wn

(US]
N

¢ cinco por cento) do valor da adjudicagdo.

A multa acima referida néo se aplica se tiver ocorrido caso de for¢a maior mencionado no
artigo 5.°.

(5]
~1

4. Rescisio do contrato e resolucio convencional do contrato

4.1 Rescisdo unilateral do contrato:
Sem prejuizo de poder interpor acgdo judicial a exigir indemnizagio pelos prejuizos verificados, a
entidade adjudicante pode rescindir unilateralmente o contrato e confiscar a cauglo definitiva
prestada pelo adjudicatario quando se verifique uma das seguintes situagdes:
a)  Incumprimento pelo adjudicatario das instruc¢des dadas por escrito pelo Instituto do
Desporto;
b)  Incumprimento total ou parcial pelo adjudicatario das obrigagdes contratuais;
¢) Incumprimento pelo adjudicatario das leis e regulamentos vigentes na RAEM
relativos a prestagdo dos servicos objecto do presente Concurso Publico;
d)  Cedéncia total ou parcial a terceiros da posi¢do contratual do adjudicatario, sem
autorizagdo do Instituto do Desporto:
e) O valor da multa aplicada ao adjudicatario excede o limite maximo de 14 (catorze)
dias.

42 A rescisdo unilateral do contrato estd sujeita ao disposto nos artigos 54.°, 57.° a 59.° do
Decreto-Lei n.° 63/85/M, de 6 de Julho.

00033
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4.3 Rescis@o do contrato por mutuo acordo

As partes podem, por mituo acordo e em qualquer momento, resolver o contrato, devendo os
efeitos de tal resolucio ser fixados no mesmo acordo. A parte que toma a iniciativa deve informar a
outra parte por escrito com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias seguidos sobre a data para
a producdo de efeitos da resolugéo.

8. Casos de for¢a maior

il Cessa a responsabilidade da parte que, por caso de for¢a maior, ndo cumpra, cumpra com
deficiéncias ou cumpra com atrasos as obrigagdes contratuais a que esta vinculada ao abrigo
deste contrato.

5.2 Considera-se caso de forga maior unicamente o facto natural ou situagdo, imprevisivel e
irresistivel, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunstancias
pessoais da parte que a invoca, tais como actos de guerra ou subversdo, epidemias, tufoes,
tremores de terra, raios, inundagdes, greves gerais ou sectoriais e quaisquer outros eventos
que afectem o normal cumprimento do contrato.

5.3 Quando ocorrer facto que deva ser considerado caso de forga maior, a parte que o pretende
invocar deve, nos 5 (cinco) dias seguintes aquele em que tome conhecimento da ocorréncia,
apresentar a outra parte por escrito a comprovacdo do facto, indicando o prazo previsto para
o cumprimento do contrato.

5.4 A parte que nio apresentar tempestivamente a justificagdo referida no artigo anterior ¢
responsavel pelo incumprimento do contrato ou pelo cumprimento defeituoso e pelos danos
que provocar a outra parte.

6. Deveres do adjudicatario
6.1 Dever de comunicagio:

a)  Para facilitar a verificagdo da identificacdo dos trabalhadores pelo pessoal de
seguran¢a nas instalagdes desportivas, o adjudicatario deve enviar as
correspondentes instalagdes desportivas copia dos documentos de identificagdo dos
trabalhadores envolvidos na prestagio dos servigos referidos no presente Concurso
Publico, no prazo de 15 (quinze) dias seguidos a contar da data da recepgio da
notificagdo da adjudicacdo do servico objecto deste Concurso Publico;

b)  Caso o adjudicatario pretenda substituir ou contratar novo trabalhador para prestar
servigo, deve, com uma antecedéncia de 2 (dois) dias uteis, enviar por escrito ao
Instituto do Desporto a copia do curriculum vitae e do documento de identificacdo
do respectivo trabalhador, a fim de o Instituto do Desporto actualizar a lista
nominativa referida na alinea anterior. A substitui¢do do trabalhador depende da
autorizacdo do Instituto do Desporto, salvo casos urgentes devidamente
comprovados;

¢) Quando ocorram atrasos imputaveis a terceiro

!
/
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oralmente o responsavel pela instalacio desportiva em causa, imediatamente assim
que tomar conhecimento da ocorréncia e deve informar, por escrito, o Instituto do
Desporto, no prazo de 2 (dois) dias Gteis, a contar da data que tome conhecimento da
ocorréncia; .

d)  No caso de a execugo do servigo poder interferir ou provocar prejuizos ao interesse
publico, o adjudicatario que toma conhecimento ou estd informado disso, deve avisar
o responsavel da instalagdo desportiva em causa desse facto antes de iniciar os
trabalhos, para que o Instituto do Desporto possa tomar medidas adequadas a
minimizar ou a impedir o prejuizo do interesse publico junto da populagéo;

e)  Se o adjudicatario constatar que o funcionamento da instalagdo desportiva podera ser
afectado devido a avaria ou por outro motivo, deve informar oralmente o
responsavel pela instalacdo desportiva em causa, imediatamente assim que tomar
conhecimento da ocorréncia e deve informar, por escrito, o Instituto do Desporto, no
prazo de 2 (dois) dias uteis, a contar da data que tome conhecimento da ocorréncia;

f)  Caso se verifique um acidente, o adjudicatario deve informar oralmente de imediato
o Instituto do Desporto apos ter tomado conhecimento do acidente e apresentar por
escrito ao Instituto do Desporto o relatério da ocorréncia no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da data da verificagdo do facto;

g) O adjudicatario deve solicitar a autorizagdo do responsavel pela instalagdo
desportiva antes da prestagio de qualquer servico nas instalagdes desportivas
utilizando o modelo da Licenga de Trabalho constante do Anexo A do Anexo V -
Normas Técnicas do Indice Geral do Processo de Concurso com uma antecedéncia
de 7 (sete) dias uteis, e s6 apos a obtengdo da respectiva autorizagio ¢ que se pode
iniciar prestagdo do servigo;

h)  Indicar 1 (uma) pessoa em cada instalacdo desportiva com quem o Instituto do
’ Desporto se possa articular em assuntos correntes;

1)  Indicar 2 (duas) pessoas como representantes do adjudicatario com os quais o
Instituto do Desporto possa estabelecer comunicacgio, que sdo responsaveis pela
supervisfio e pela apresentac¢do do relatorio de manutengio;

1) A falta de cumprimento das obrigagdes estabelecidas nas alineas anteriores torna o
adjudicatario responsavel pelas consequéncias do erro ou da omissdo, se se provar
que agiu com dolo ou negligéncia.

6.2 Implementagdo das Normas Técnicas:

a) O adjudicatario ¢ o tnico responsavel pelos erros e omissdes do Anexo V - Normas
Técnicas do Indice Geral do Processo de Concurso;

b) O adjudicatério deve organizar no local de trabalho uma ac¢do de formagao anual destinada
ao pessoal das instalagdes desportivas, em conformidade com as disposi¢des do Anexo V -
Normas Técnicas do Indice Geral do Processo de Concurso;

¢) O adjudicatario deve comunicar ao responsavel da instalagdo desportiva em causa,
quaisquer erros ou omissoes que julgue existirem no Anexo V - Normas Técnicas do

Indice Geral do Processo de Concurso, bem come-nas ordens, nos avisos € nas
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notificagdes do responséavel, logo que deles se aperceba e deve informar por escrito o
Instituto do Desporto, no prazo de 2 (dois) dias Uteis;

d) A falta de cumprimento da obrigagdo estabelecida na alinea anterior torna o
adjudicatario responsavel pelas consequéncias do erro ou da omissdo, se se provar
que agiu com dolo ou negligéncia.

6.3 Realizacdo do servigo de manutencdo do servico de abastecimento de energia eléctrica e
requisitos dos equipamentos

O adjudicatario deve:

a) Fornecer todos os equipamentos e instrumentos necessdrios para o trabalho
periodico de manutengao;

b)  Fornecer aos trabalhadores um cartdo de identificagdo, um uniforme e um colete
reflector e assegurar que estes tém consigo o cartdo de identificagdo profissional e
usam os uniformes durante o horario de trabalho;

¢)  Proporcionar aos trabalhadores instrumentos apropriados de protec¢do pessoal e
estabelecer as sinalizagdes necessarias (por exemplo, colocagio de sinalética que
refira “Em manutengdo ™),

d)  Adoptar medidas de protec¢do adequadas para proteger terceiros, os equipamentos e
a instalagfio desportiva onde se vai desenrolar o servigo, de modo a evitar os danos
eventuais provocados pela prestacdo do servigo;

e) Instalar um centro de assisténcia de emergéncia para o atendimento das chamadas de
emergéncia do Instituto do Desporto;

f) Garantir que o trajecto de transporte de equipamentos e instrumentos de grande
dimensdo necessarios a realizag@o dos servigos de manutengdo ndo causa danos as
instala¢des desportivas em causa:

g)  Realizar as formalidades administrativas e obter a licenca administrativa para
utilizacdo dos equipamentos e instrumentos no interior € no exterior da instalagio
desportiva em causa, cabendo-lhe a responsabilidade por operar e utilizar aqueles em
conformidade com os requisitos legais;

h)  Assegurar a substituicdo imediata de cada trabalhador de cada posto que esteja
ausente por qualquer motivo.

6.4 Disciplina nas instalagdes desportivas:

a)  Sdo da exclusiva responsabilidade do adjudicatario as obrigacdes relativas ao pessoal
contratado pelo mesmo para prestagdo dos servigos de gestdo, designadamente aferir
a sua aptiddo profissional e a sua disciplina:

b) O adjudicatario deve manter a boa ordem nas instalagdes desportivas e retirar destas,
sempre que lhe seja solicitado, o pessoal que tenha desrespeitado os representantes
do Instituto do Desporto ou que tenha provocado indisciplina, tenha sido
considerado pouco zeloso no desempenho das suas fungdes e ¢ responsdvel por
substitui-lo por outros trabalhadores que assumam as mesmas fungoes;

/
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salvaguardar os bens ¢ materiais das instalagdes desportivas e do pessoal do Instituto
do Desporto, sendo proibida a utilizagdo ou apropriagdo de bens e materiais sem 0
prévio consentimento do responsavel das instalagoes desportivas em causa ou do
proprietario do bem;

d)  Caso se verifique a situagdo mencionada nas alineas b) ou c), o Instituto do Desporto
emite uma adverténcia por escrito ao adjudicatario, especificando, designadamente, a
gravidade das circunstancias, o prejuizo monetario dos bens, a eventual repeti¢do da
violag¢do e solicitando ao adjudicatario que, num prazo curto a avaliar caso a caso,
adopte medidas concretas que ponham fim ao problema:

e) Em caso de violagdo repetida e comprovada das obrigagdes referidas nas alineas b)
ou ¢) o autor da indisciplina ou da utilizagdo ou apropriagdo indevida serd
imediatamente suspenso, sem prejuizo de lhe poder vir a ser interposta acgdo judicial
a exigir indemnizagio pelos prejuizos verificados.

Aquisi¢do de seguro de responsabilidade civil por danos causados a terceiros:

a) Antes da conclusdo dos servigos adjudicados, no caso de eventuais prejuizos
provocados a terceiros, resultando da forma de trabalho, dos actos de trabalhadores
do adjudicatario ou do seu subcontratado, fornecedor e dos trabalhadores a tarefa,
dos actos ilegais ou da auséncia de medidas de seguranga na prestagdo do servigo,
nos componentes e equipamentos, 0s quais possam ser imputaveis ao adjudicatario e
ndo a natureza do trabalho em si, cabem ao adjudicatario as respectivas reparagdes e
indemnizagdes;

b) O adjudicatario deve adquirir um seguro de responsabilidade civil por danos
causados a terceiros pela prestagio dos servicos referidos neste Concurso Publico
através de seguradora reconhecida pelo Governo da RAEM, devendo os
procedimentos da aquisi¢do do respectivo contrato estarem concluidos no prazo de
15 (quinze) dias Uteis a contar da data da recep¢ao da notificagdo da adjudicacdo e
devendo ser remetida cdpia da respectiva apolice ao Instituto do Desporto para
efeitos de arquivo;

¢) O prazo de validade do seguro deve iniciar-se no 1. (primeiro) dia da entrada em
vigor do contrato e termina no ultimo dia de execugdo do contrato;

d) O valor do limite maximo de cada indemnizagdo por danos causados a terceiros,
incluindo danos a pessoas e a bens, ndo pode ser inferior a $10.000.000,00 (dez
milhdes) de patacas por acidente, ndo havendo limite maximo para o montante total
das indemnizagdes.

Aquisi¢do de seguro por acidentes de trabalho, doengas profissionais e seguranga do
pessoal:

a) O adjudicatario é responsavel pelos acidentes em trabalho e doengas profissionais
sofridos pelo seu pessoal, devendo transferir essa responsabilidade para uma
seguradora, reconhecida pelo Governo da RAEM. O adjudicatéario deve apresentar
copia da respectiva apolice ao Instituto do Desporto no prazo de 15 (quinze) dias
seguidos a contar da data da recep¢do da notifica¢do da adjudicacgio;

b) Da apdlice de seguro deve constar uma cldusula pela qual a seguradora se
compromete a manter valida a apdlice até a;bl, fim do contrato que vier a ser
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celebrado na sequéncia da adjudicacgao.
6.7  Contrato entre adjudicatario e subcontratado e trabalhadores a tarefa:
a) O adjudicatério pode subcontratar outra empresa ou contratar trabalhadores a tarefa

para a realiza¢do dos servigos previstos neste Concurso Publico, desde que exista
prévia autorizagdo escrita do Instituto do Desporto;

b) Caso se verifiquem problemas na prestagdo de servigos realizados pelo
subcontratado ou pelos trabalhadores a tarefa contratados pelo adjudicatario a
responsabilidade ¢ do adjudicatario.

6.8 Ressarcimento ao Instituto do Desporto:

O adjudicatario deve responsabilizar-se pela reparagdo ou pela indemnizagdo monetaria (com base
no valor da reparag@o) ao Instituto do Desporto por quaisquer danos pessoais ou patrimoniais
causados pelo seu pessoal a terceiros ou ao pessoal do Instituto do Desporto ou aos equipamentos ¢
as instalagdes desportivas, por ac¢do ou omissdo, em caso de dolo ou negligéncia durante a
prestacao de servigo nas instalagdes desportivas.

7 Pagamento ao adjudicatirio
- 7l O prego total dos servigos consta da proposta ao Concurso Publico entregue pelo

adjudicatario. A revisdo do prego deve ser feita depois de prestados os servicos, segundo o
volume do trabalho.

12 Apos verificacdo, o Instituto do Desporto procederd ao pagamento, no momento em que
forem concluidos os servicos mensais e¢ mediante a apresentagdo obrigatéria das
respectivas facturas pelo adjudicatario.

7.3 Caso o adjudicatario ndio cumpra os requisitos mencionados no artigo 6.1.° na alinea b) do
artigo 6.5.°, na alinea a) do artigo 6.6.° € no artigo 6.8.° e nas alineas a) e b) do artigo 8.2.°,
o Instituto do Desporto reserva-se o direito de suspender o pagamento do servigo até ao
respectivo cumprimento pelo adjudicatario.

7.4 Com excepg¢do do disposto no artigo anterior, sdo devidos juros legais ao adjudicatéario
caso o Instituto do Desporto se atrase no pagamento ao adjudicatario.

8. Trabalhadores contratados pelo adjudicatirio

8.1 Regras gerais:
Cada trabalhador deve:

a) Apresentar-se no respectivo posto de trabalho pontualmente, com o seu cartio de
identificagdo e devidamente uniformizado;

b) Cumprir as regras de disciplina definidas pelo adjudicatario, em particular os
deveres de respeito, urbanidade e sigilo;

c) Garantir que nio causa qualquer inconveniéncia ao normal funcionamento da
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d) Assegurar-se que, durante o seu horario de trabalho e enquanto estiver em fungdes,

ndo usa o telemdvel ou outro aparelho electronico, ndo usa auscultadores de musica,
ndo fuma, ndo consome bebidas alcodlicas e ndo cozinha.

Remuneragoes:

a) No prazo de 7 (sete) dias uteis antes do inicio da vigéncia do confrato, o

adjudicatario deve comunicar por escrito ao Instituto do Desporto a tabela de
remuneragdes a praticar e a periodicidade com que efectuara o pagamento ao pessoal
empregado. Se houver qualquer alteracdo, o adjudicatario deve enviar por escrito os
dados actualizados ao Instituto do Desporto, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a
contar da data em que se produziu a alteragao;

b) O adjudicatario ¢ obrigado a apresentar, sempre que lhe seja solicitada pelo Instituto

do Desporto. copia de todas as folhas de pagamentos ao seu pessoal;

¢)  No caso do adjudicatario se encontrar comprovadamente em divida por ndo ter pago

as remuneragoes que lhe competem, o Instituto do Desporto podera satisfazer esses
compromissos, descontando nos primeiros pagamentos a efectuar ao adjudicatario as
somas despendidas para esse fim

Fiscalizacio

O Instituto do Desporto reserva-se o direito de adoptar as medidas de fiscalizagdo para o
cumprimento contratual por parte do adjudicatario e de investigar em qualquer momento a
veracidade e a precisdo dos dados e dos relatorios fornecidos pelo mesmo.

O adjudicatario estd obrigado a prestar todos os esclarecimentos e fornecer todas as
informagdes ao Instituto do Desporto, para coordenar com os trabalhos mencionados no
artigo anterior.

A falta de cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos artigos anteriores implica
violag@o do contrato e torna o adjudicatario responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omissdo, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia.

Outros trabalhos que ocorram ao mesmo tempo na mesma instalacio desportiva

O Instituto do Desporto reserva-se o direito de indicar um terceiro para executar trabalhos
fora do contrato, mesmo que o trabalho a iniciar seja da mesma natureza.

O trabalho referido no artigo anterior deve ser executado sob a coordena¢do com o
responsavel da instalagdo em causa, para evitar atrasos e eventuais prejuizos.

No caso de o adjudicatério entender que o trabalho referido no artigo 10.1.° vai causar
obstaculos ou atrasos a prestacdo de servigos de manutencao adjudicados, pode apresentar
uma reclamacgio ao Instituto do Desporto no prazo de 5 (cinco) dias seguidos a contar da
data da ocorréncia, de modo a que o Instituto do Desporto possa adoptar as medidas

apropriadas.
Perante a situag@o indicada no artigo anterior, o adjuﬁii-catério tem o direito de pedir uma
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Anexo III —
Caderno de Encargos

indemnizagdo ao Instituto do Desporto relativamente aos prejuizos que ocorram, no prazo
de 20 (vinte) dias uteis a contar da data em que tome conhecimento da situacéo.

11. Supervisio e coordenac¢io

11.1 O adjudicatério deve disponibilizar uma equipa especializada para a prestagdo do servigo.
de modo que possa gerir e controlar os trabalhos de manutencdo e outros servigos exigidos
pelo concurso e atingir a qualidade satisfatéria. A equipa especializada deve incluir os
requisitos de qualifica¢fo indicados no quadro seguinte:

Requisitos de qualificacio da estrutura de pessoal

Cargo

Requisitos de experiéncia e
qualificacio

Responsabilidades

Numero de
pessoas exigido

Director do
projecto

Possui habilitacdes
académicas ao nivel de
curso superior na area de
engenharia eléctrica, de
engenharia mecanica ou de

engenharia de
equipamentos em
edificios;

Possui, pelo menos, 10
(dez) anos de experiéncia
relevante com gestio de
projectos, incluindo 5
(cinco) anos na area de
manutencao.

Planear os procedimentos
de todo o projecto;
Controlar a qualidade e os
critérios de seguranca de
manutencao.

Gerir  integralmente o
funcionamento de todo o
contrato;

Com base nas experiéncias
acumuladas, supervisionar o
conteudo do relatério de
manuten¢ao;

No ambito das operagdes de
cada sistema, apresentar
propostas especializadas de
melhoria do sistema ao
Instituto do Desporto;
Aprovar todos os relatérios;
Participar mensalmente nas
reunides de coordenagio do
Instituto de Desporto.

No minimo |
pessoa

fvFR HEElA
1D - Modelo 6
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Cargo

Requisitos de experiéncia e

Responsabilidades

Numero de

do projecto

(%]

académicas ao nivel de
curso superior na area de
engenharia eléctrica,
engenharia

electromecinica ou
engenharia electrotécnica;

Registado na DSSOPT da
RAEM como técnico;

Possui, pelo menos, 35
(cinco) anos de
experiéncia relevante em
projectos, incluindo
concepedo, instalacao,
ajustamento, manutengio
do sistema de
abastecimento de energia
cléetrica.

todas as manutengdes e
reparagoes relacionadas
com 0  sistema de

abastecimento de energia
eléctrica;

Coordenar diariamente 0s
servigos e procedimentos de
manutencao;

Gerir 08 testes e
proporcionar instrugdes e
sugestdes especializadas;
Elaborar,  verificar e
assinar todos os relatorios
e conservar todos o0s
registos.

qualificacio pessoas exigido
Engenheiro | 1. Possui habilitagoes Supervisionar e promover No minimo 1

pessoa

técnico

Supervisor | 1,

Possui, pelo menos, 10
(dez) anos de experiéncia
de trabalhos relevantes
com o sistema de
abastecimento e
distribuicdo  de energia
eléctrica;

Tem conhecimentos
profundos em diferentes
equipamentos;

Possui, pelo menos, 4
(quatro) anos de
experiéncia especializada,
em especial na area de
manutengdo.

Liderar a equipa técnica
para o desenvolvimento dos
trabalhos de manuteng¢éo do
sistema de abastecimento de
energia eléctrica;

Detectar a causa dos erros e
introduzir melhorias.

No minimo |
pessoa

Técnico 1

Deve ser téenico
qualificado;
Possui, pelo menos, 5

(cinco) anos de
experiéneia relevante na
respectiva area, podendo
executar

independentemente 0s
trabalhos de manutencgio.

Responsabilizar-se pela
manutencio de rotina;
Realizar  reparagdes  de
emergéncia em
conformidade  com  as
instrugoes do Instituto do
Desporto,

No minimo 4
pessoas

HiFR s
ID - Modelo 6
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Instituto do Desporto

11.2 A equipa especializada do adjudicatario deve coordenar adequadamente com o pessoal
responsavel de cada instalagdo desportiva para garantir a boa execugdo e a seguranca dos
servicos de manutencio, minimizando o impacto no funcionamento normal da instalagdo
desportiva.

11.3 Em caso de realizagdo simultinea de servicos ou montagens por outros adjudicatarios na
mesma instalagdo desportiva, a equipa especializada do adjudicatario deve reunir-se com o
pessoal responsavel da instalagdo desportiva ¢ com o adjudicatario, para coordenarem
sobre a localizagfo, o horario de trabalho, entre outros, garantindo desse modo que os
trabalhos de ambas as partes ndo sejam afectados pelo outro.

11.4 O director do projecto do adjudicatario deve participar na reunido mensal com o
responsavel de cada instalagdo desportiva, tendo em vista rever a qualidade de servigo
prestado e coordenar a organizacdo de trabalhos futuros. E da responsabilidade do
adjudicatario lavrar as actas de reunido, remetendo-as no prazo de 10 (dez) dias seguidos
ao Instituto do Desporto para efeitos de registo.

11.5 Sempre que, por auséncia ou outras razdes, qualquer dos 2 (dois) elementos do grupo de
supervisdo que a integram, ndo puder prestar os servigos efectivos, deve proceder-se a sua
substitui¢do por outro de igual qualifica¢@o e experiéncia. A substitui¢do fica sujeita a
aprovagdo do Instituto do Desporto. Esta substitui¢do sé pode ser solicitada pelo Instituto

e do Desporto quando se detecte qualquer conduta impropria ou violagdo das leis pelos
elementos do grupo de supervisio.

11.6 Relatorios:

a)  Durante o periodo da prestacdo dos servicos, o adjudicatario deve enviar por escrito, ao
Instituto do Desporto, varios relatorios, verificados e assinados pelo engenheiro
especializado responsavel e aprovados pelo director do projecto. Os relatérios constam de
um livro de registo a entregar ao Instituto do Desporto apos o termo do contrato. A saber:

i. Relatério de inspecciio dos sistemas: finda a inspec¢do, o adjudicatario deve no
prazo de 20 (vinte) dias uteis apresentar ao Instituto do Desporto um relatdrio
escrito e a respectiva documentagéo. O relatorio deve incluir a lista actualizada
das pecas sobressalentes, a lista das pe¢as sobressalentes armazenadas;

ii. Relatorio de manutengio: finda a manutencio, o adjudicatario deve no prazo de
10 (dez) dias seguidos apresentar ao Instituto do Desporto um relatério escrito e a
respectiva documentag@io. Os servigos de manutengdo incluem a verificagdo,
testes, ajustamentos, substituicdo de pegas e reposi¢do de materiais gastos;

iii. Relatério com proposta de melhoria: No 13.° (décimo terceiro) més do prazo
contratual, o adjudicatério deve preparar um relatério especifico, no qual deve
incluir os desenhos actualizados dos sistemas dos equipamentos, a descricdo da
situagdo de funcionamento e propostas de melhoria para cada um dos sistemas e
entregar ao Instituto do Desporto até ao final do més seguinte;

= JJ(/ 4
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iv. Relatério de Seguranca e Saide Ocupacional: finda a inspecgio, o
adjudicatario deve no prazo de 20 (vinte) dias uteis apresentar ao Instituto do
Desporto um relatorio escrito e a respectiva documentacao. O relatorio deve ser
claborado pela pessoa designada pelo adjudicatario para exercer fungdes de
director de seguranca. O relatério deve ser objectivo e reflectir a realidade da
seguranga, envolvendo questdes, tais como, a seguranga do equipamento e do
sistema, a seguranca de operagdo diaria, a seguranca dos trabalhos de manutencéo,
a seguranca do acesso das casas de maquinas e a ventilacio e polui¢do sonora das
casas de maquinas. No mesmo relatorio, o director de seguranga deve ainda, sob o
seu ponto de vista especializada, propor solugdes para a melhoria dos critérios de
seguranga;

v. Relatorio do servico de chamada de emergéncia de 24 horas: findo cada
servi¢o de chamada de emergéncia de 24 horas, o adjudicatario deve no prazo de
1 (um) dia Gtil (em caso de incidente urgente) e de 3 (trés) dias tUteis (em caso de
incidente ndo urgente) apresentar ao Instituto do Desporto um relatério escrito e a
respectiva documentagdo. O relatorio deve incluir informagdes detalhadas sobre
0s motivos da avaria, os trabalhos de reparacfio ¢ os custos gerais da respectiva
reparagio (incluindo mio-de-obra e equipamentos) e deve propor medidas
adequadas com vista a prevenir o aparecimento de incidentes semelhantes;

vi. Relatorio de disponibilidade de prestaciao de servicos de assisténcia: findo
cada servigo de disponibilidade de prestagdo de servigos de assisténcia, o
adjudicatario deve no prazo de 3 (trés) dias uteis apresentar ao Instituto do
Desporto um relatorio escrito e a respectiva documentagao;

vii. Relatorio da prestacio de servicos adicionais de substituicio dos
equipamentos de iluminacdo: findo cada servico de prestagdo de servigos
adicionais de substitui¢do dos equipamentos de iluminacdo, o adjudicatario deve
no prazo de 10 (dez) dias uteis apresentar ao Instituto do Desporto um relatério
escrito e a respectiva documentacio;

viii. Relatério da inspeccio-geral anual: finda a inspeccio, o adjudicatario deve no
prazo de 10 (dez) dias uteis apresentar ao Instituto do Desporto relatério de
inspeccdo-geral anual ao sistema de abastecimento de energia eléctrica ¢ a
respectiva documentagio.

b) Todos os documentos devem ser redigidos em lingua Chinesa ou Portuguesa € o
adjudicatario deve apresentar 2 (duas) copias da documenta¢do ao Instituto do
Desporto. O adjudicatario deve guardar um conjunto integral da documentagéo no seu
escritorio, que possa ser consultado em qualquer momento.

")) 00045
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Instituto do Desporto

Concurso Publico N.° 33/ID/2020

“Servicos de manutencio do sistema de abastecimento de energia eléctrica

fii EE I v W
1D — Modele 6

das instalacdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do
Desporto”

Os concorrentes devem preencher a Lista de Quantidades e de Pregos indicando
detalhadamente o prego dos servigos de manutencio do sistema de abastecimento de
energia eléctrica em cada instalagio desportiva, o preco pela presta¢@o de cada servigo
de chamada de emergéncia prestado fora do horario de expediente, o prego pela
prestagdo de servigo de assisténcia, conforme com os requisitos dos concorrentes,
devendo o montante dos pre¢os ser apresentado em patacas (MOP).

Os concorrentes sdo responsaveis pelos encargos com a proposta de manutengdo. Os
montantes apresentados na Lista de Quantidades e de Pregos devem incluir os
respectivos encargos. Nenhum encargo adicional pode ser cobrado ao Instituto do
Desporto, nem podem ser criados encargos adicionais ao prego do servigo prestado.

A Lista de Quantidades e de Pregos (Quadro 1):
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Quadro 1

Anexo IV —

Lista de Quantidades

e de Precos

Item

Resumo

Precos
(MOP)

A.l

A2

A3

A4

Concurso Piblico N.” XX/ID/2020
Servi¢cos de manutencio do sistema de abastecimento de
energia eléctrica das instalacdes desportivas situadas na
Taipa afectas ao Instituto do Desporto

Numero de paginas

Inspecciio dos sistemas Al/1

Servicos de manuten¢io e reparac¢io A2/3

Elaboracao da proposta de melhoria A3/l

do sistema

Diversos Ad4/3

TR A
1D — Modelo 6

Transferido para o formulario do Concurso:

A./SUM
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A.l/1

Anexo IV -
WO R OW A OBOE B Lista de Quantidades
Governo da Regifio Administrativa Especial de Macau e de PI‘EQOS
i H R
Instituto do Desporto
Quantidad Preco Preco
uantidac
Item Resumo Unid unitario global
es
(MOP) (MOP)
A Conteudo de manutenc¢io e reparacio do
sistema de abastecimento de energia eléctrica
A.l Inspec¢iio dos sistemas
A.l.l Centro Desportivo Olimpico
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica 1 item
A.1.2 | Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica | item
A.1.3 | Piscinas do Carmo
— - Sistema de abastecimento de energia eléctrica 1 item
A.1.4 | Centro Desportivo do Nordeste da Taipa
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica 1 item
A.L5 | Piscina do Parque Central da Taipa
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica 1 item
A.1.6 Estadio da Universidade de Macau (N9)
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica 1 item
Transferido para 0 Mapa 1:
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_ Anexo IV —
WKW OB W R Lista de Quantidades
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau e de Pre‘;()s
A A
Instituto do Desporto
. Preco Preco
Item Resumo Quant- Unid. unitario global
dades
(MOP) (MOP)
A Conteudo de manutencio e reparacio do
sistema de abastecimento de energia eléctrica
A2 Servicos de manutenc¢io e reparacio
A2.1 Centro Desportivo Olimpico
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica
A.2.1.1 | Realiza¢do mensal de manutengio e reparacio de 30 vezes
rotina
A.2.1.2 | Realizacdo trimestral de manutencio e reparacio de 10 vezes
T rotina
A.2.1.3 | Realizagdo anual de manutengio e reparagio de 2 Vezes
rotina
A2.2 Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica
A.2.2.1 | Realizagdo mensal de manutengio e reparagio de 30 vezes
rotina
A.2.2.2 | Realizagdo trimestral de manutengdo e reparaciio de 10 vezes
rotina
A.2.2.3 | Realizac@o anual de manutenc¢éo e reparagdo de 2 vezes
rotina
Transferido para pagina seguinte:
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Anexo IV —
OM R OW OB W N Lista de Quantidades
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau e de Pregos
B FE R
Instituto do Desporto
. Preco Preco
Quanti - . L.
Item Resumo Unid. unitario global
dades
(MOP) (MOP)
A Conteido de manutenciio e reparacio do
sistema de abastecimento de energia eléctrica
A2 Servicos de manuten¢io e reparacio
Continuagao
da pagina
anterior
A23 Piscinas do Carmo
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica
—A.2.3.1 | Realizac¢do trimestral de manuteng@o e reparacao de 10 vezes
rotina
A.2.3.2 | Realizacdo anual de manutengao e reparagio de 2 vezes
rotina
A.2.4 | Centro Desportivo do Nordeste da Taipa
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica
A.2.4.1 | Realizag@o trimestral de manutengio e reparagao de 10 vezes
rotina
A.2.4.2 | Realizag@o anual de manutencio e reparagao de 2 vezes
rotina
A.2.5 | Piscina do Parque Central da Taipa
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica
A.2.5.1 | Realizagio trimestral de manutencio e reparagio de 10 vezes
rotina
A.2.5.2 | Realiza¢@o anual de manutengdo e reparacao de 2 vezes
rotina
Transferido para pagina seguinte:
A2/2
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| RE T s WA A-4 BUGED R 20204E30

ID - Modelo 6 Formato A-4 Imp. Mar, 2020

opeppal adey . EELETEE %001 @



Processo do Concurso

Anexo IV —
WO WO W BN Lista de Quantidades
Governo da Regiiio Administrativa Especial de Macau e de PI"E(;OS
# & R
Instituto do Desporto
Preco Preco
Quanti - . . ¢ ¢
Item Resumo Unid. unitario global
dades
(MOP) (MOP)
A Contendo de manuten¢io e reparacio do
sistema de abastecimento de energia eléctrica
A2 Servicos de manutencio e reparacio Continuagio
da pagina
anterior
A.2.6 Estadio da Universidade de Macau (N9)
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica
A.2.6.1 | Realizacdo trimestral de manuten¢do e reparagio de 10 vezes
rotina
A.2.6.2 | Realizag@o anual de manutencio e reparagio de 2 vezes
rotina
Transferido para o Mapa 1:
A2/3
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Anexo 1V —
WO M OR B R Lista de Quantidades
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau e de Pl‘E(;OS
i d R’
Instituto do Desporto
. Preco Preco
Quanti - . L
Item Resumo Unid. unitario global
dades
(MOP) (MOP)

A Contetdo de manutenc¢io e reparacio do
sistema de abastecimento de energia eléctrica
A3 Elaborac¢ao da proposta de melhoria do sistema

A3l Centro Desportivo Olimpico
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica | item
A.3.2 | Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica

- Sistema de abastecimento de energia eléctrica | item
—A.3.3 Piscinas do Carmo
- Sistema de abastecimento de energia eléctrica | item

A.3.4 | Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

- Sistema de abastecimento de energia eléctrica 1 item
A.3.5 | Piscina do Parque Central da Taipa

- Sistema de abastecimento de energia eléctrica | item
A3.6 Estadio da Universidade de Macau (N9)

- Sistema de abastecimento de energia eléctrica | item

Transferido para o Mapa 1:
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Anexo IV —
WKW OB W Lista de Quantidades
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau e de PI'EQOS
B a R
Instituto do Desporto
. Preco Preco
Quanti - " b
Item Resumo Unid. unitario global
dades
(MOP) (MOP)
A4 Diversos
A4l Servico de chamada de emergéncia de 24 horas
A.4.1.1 | Centro Desportivo Olimpico 20 vezes
| A.4.1.2 | Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica 20 vezes
A.4.1.3 | Piscinas do Carmo 10 vezes
A.4.1.4 | Centro Desportivo do Nordeste da Taipa 10 vezes
A.4.1.5 | Piscina do Parque Central da Taipa 10 vezes
A.4.1.6 | Estadio da Universidade de Macau (N9) 10 vezes
Transferido para pagina seguinte:

A4/
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Anexo IV —
WP R OB OR Lista de Quantidades
Governo da Regidio Administrativa Especial de Macau e de Pre(;os
" R
Instituto do Desporto
. Preco Preco
Quanti - . .
Item Resumo Unid. unitario global
dades
(MOP) (MOP)
A4 Diversos Continuagdo
da pagina
anterior
A4.2 Disponibilidade de prestacio de servicos de
assisténcia
A.4.2.1 | Centro Desportivo Olimpico 15 dias
A.4.2.2 | Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica 15 dias
A43 Prestacio de servicos adicionais de substituicao
— dos equipamentos de iluminagio
A.4.3.1 | Centro Desportivo Olimpico 16 vezes
A.4.3.2 | Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica 16 vezes
A.4.3.3 | Piscinas do Carmo 8 vezes
A.4.3.4 | Centro Desportivo do Nordeste da Taipa 8 vezes
A.4.3.5 | Piscina do Parque Central da Taipa 8 vezes
A.4.3.6 | Estadio da Universidade de Macau (N9) 12 vezes
Transferido para pagina seguinte:

A.4/2

ek L7 A4 LI 1P 2020 673 4
Formato A-4 Imp. Mar. 2020

ID - Modelo 6

opeppal jpdey - BELEERE %001 @)



Processo do Concurso

Anexo IV —
WO OW A RO B Lista de Quantidades
Governo da Regifio Administrativa Especial de Macau e de Pl'e(;OS
&H R
Instituto do Desporto
. Preco Preco
Quanti - . .
Item Resumo Unid. unitario global
dades
(MOP) (MOP)
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da pagina
anterior
A.4.4 Organizaciio de cursos de formacio para o
pessoal das instalacdes desportivas
A.4.4.1 | Centro Desportivo Olimpico 2 vezes
A.4.4.2 | Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica 2 vezes
A.4.4.3 | Piscinas do Carmo 2 vezes
A.4.4.4 | Centro Desportivo do Nordeste da Taipa 2 vezes
A.4.4.5 | Piscina do Parque Central da Taipa 2 vezes
A.4.4.6 | Estadio da Universidade de Macau (N9) ‘ 2 vezes
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Concurso Puablico N.° 33/1D/2020

“Servicos de manutenc¢io do sistema de abastecimento de energia eléctrica das
instalacdes desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto”
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Fornecimento de pecas
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Apresentacao do calendario dos trabalhos

Reunides regulares

Apresenta¢io de documentos

Area de trabalho
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Manutenc¢io regular das instala¢des desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto

Desporto

3:1 Disposicies gerais
32 Equipamentos dos sistemas de abastecimento de energia eléctrica das instalacdes

desportivas

3.2.1  Centro Desportivo Olimpico

3.2.2  Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica
3.2.3  Piscinas do Carmo

3.2.4  Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

3.2.5  Piscina do Parque Central da Taipa

3.2.6  Estadio da Universidade de Macau (N9)

3.3 Requisitos técnicos especificos para a manutencio e reparacio dos sistemas de

abastecimento de energia eléctrica

o
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Gerador

Sistema de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica (UPS)
Protector de isolamento de ar (ACB)

Disjuntor tipo modular (MCCB)

Quadro de baixa tensao

Detector de fugas eléctricas (RCD)

Sinalizagdo das saidas e da iluminagdo de emergéncia
Dispositivo de péara-raios

Equipamento de iluminagao

Poste de iluminagao interior e exterior

Esquentador eléctrico

Inspec¢do geral anual do sistema
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Requisitos da frequéncia de manutengio de rotina

Relatério de servico de manutengdo de rotina dos geradores - Relatério de inspecgdo mensal
(modelo)

Relatorio de servigo de manutengiio de rotina dos geradores - Relatério de inspecgiio anual (modelo)

Relatorio de servigo de manutengdio de rotina do sistema de abastecimento ininterrupto de energia
eléctrica (UPS) - Relatério de inspecgdo trimestral (modelo)

Relatorio de servigo de manutengio de rotina do sistema de abastecimento ininterrupto de energia
eléctrica (UPS) - Relatdrio de inspecgio anual (modelo)

Relatorio de servigo de manutengfo de rotina do protector de isolamento de ar (ACB) - Relatério de
inspecgdo anual (modelo)

Relatorio de servigo de manutencdo de rotina do disjuntor tipo modular (MCCB) - Relatorio de
inspec¢do anual (modelo)

Relatorio de servigo de manutengdo de rotina do quadro de baixa tensdo - Relatdério de inspec¢do
anual (modelo)

Relatorio de servigo de manutengdo de rotina do detector de fugas eléctricas (RCD) - Relatorio de
inspecgdo anual (modelo)

Relatério de servico de manutengdo de rotina da sinalizagdo das saidas e da iluminagdo de
emergéncia - Relatorio de inspecgéo trimestral (modelo)

Relatorio de servico de manutengdo de rotina do dispositivo de para-raios - Relatério de inspecgio
anual (modelo)

Relatorio de servico de manutengdo de rotina do equipamento de iluminagdo - Relatério de
inspecgdo trimestral (modelo)

Relatorio de servigo de manutengdo de rotina do poste de iluminagéo interior e exterior - Relatorio
de inspecgdo trimestral (modelo)

Relatorio de servigo de manutengdo de rotina do esquentador eléctrico - Relatério de inspeccio
trimestral (modelo)

Relatorio de servigo de manutengdo de rotina do esquentador eléctrico - Relatorio de inspecgiio
anual (modelo)

Resumo da localizagdo do sistema de abastecimento de energia eléctrica das instalagdes desportivas
(para referéncia)
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1 Disposicdes gerais

1.1 Requisitos gerais de seguranca
Durante os trabalhos de manutengdo, devem ser observadas as seguintes regras gerais de seguranga
e devem ser seguidas todas as precaugdes de seguranga sugeridas pelo produtor dos equipamentos.

Em especial:

1.1.1

112

TR Kt
1D — Modelo 6

O peso bruto de todos os equipamentos a serem levantados ndo deve exceder a
massa bruta maxima de servigo do aparelho.

O trabalhador de manutengiio devem ter 0 maximo cuidado com o tratamento de
ferramentas e pegas afiadas ou quando entrar numa maquina através do painel de
acesso com borda afiada.

E da responsabilidade do adjudicatario o fornecimento de equipamentos de
proteccdo pessoal suficientes e adequados aos trabalhadores de manutencéo.

Caso aconteca qualquer acidente de trabalho durante o perfiodo de manuten¢éo, o
director de seguranga do adjudicatario deve enviar o relatério de acidente ao
Instituto do Desporto, de forma a investigar as causas do acidente e adoptar as
medidas adequadas para atenuar e evitar futuros acidentes similares.

Procedimento geral de seguranga no ambito de manuten¢do de equipamentos
eléetricos:

1. Antes de abrir qualquer painel de controlo ou procurar aceder ao interior do
respectivo equipamento para realizar qualquer procedimento de manutengao,
o trabalhador deve assegurar-se que a energia eléctrica do equipamento
esteja isolada;

ii. O trabalhador deve identificar o disjuntor ou o interruptor que alimenta o
equipamento;

iii.  Verificar se o equipamento esteja isolado da alimentagdo de energia
eléetrica através do disjuntor ou do interruptor:

iv.  Finda a verificagdo da subalinea iii, deve colocar no local adequado o aviso
e bloquear o disjuntor ou o interruptor com cadeado;

v.  Antes de accionar o equipamento, verificar se todas as ferramentas foram
retiradas dos equipamentos para um local seguro;

vi.  Desbloquear o disjuntor ou o interruptor de alimentag@o ¢ retirar o aviso;

vii. Colocar o disjuntor ou o interruptor na posi¢ao de accionamento;

viii. Ligar o interruptor do equipamento;

ix. Prestar atencfo a eventual existéncia de mais do que um interruptor de
alimentacdo; :

X.  Prestar atengdo ao variador de velocidade (Variable Frequency Drive), uma
vez desligada a energia, o aparelho necessita cerca de 5 (cinco) a 10 (dez)
minutos para o descarregamento da energia eléctrica, pelo que os trabalhos
s0 podem ser iniciados apos a conclus@o do descarregamento da carga.

| £
{ LK
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Ferramentas e equipamentos de teste

1.2.1

1.22

O adjudicatario deve fornecer aos trabalhadores, todos os equipamentos e
ferramentas necessarias para a execugdo dos trabalhos de manutengio e reparagéo,
entre 0s quais, a plataforma de elevago, as ferramentas gerais, os instrumentos de
medicdo. Caso o adjudicatario pretenda utilizar qualquer ferramenta ou
equipamento do Instituto do Desporto, deve requerer ¢ obter a sua aprovagao
prévia. Finda a utiliza¢do, o adjudicatario deve restituir os devidos equipamentos
completos e limpos ao responsavel da instalagdo desportiva, sob pena de ser
obrigado a indemnizar com base no valor do custo do equipamento.

O adjudicatario deve fornecer todos os equipamentos calibrados. Os
equipamentos devem ser calibrados ¢ verificados pelos laboratorios credenciados,
tais como, Hong Kong Laboratory Accreditation Scheme (HKOLAS) ou outros
laboratorios credenciados a nivel mundial.

Fornecimento de peg¢as

1.3.1

1:3.2

O adjudicatario deve fornecer todas as pegas necessarias para manutencio de
rotina exigidas no artigo 3., sendo que os bens ndo duradouros sdo
proporcionados pelo Instituto do Desporto.

Para além das pecas pequenas identificadas na tabela seguinte e as que devem ser
substituidas durante os trabalhos de manuteng@o de rotina, caso se verifiquem
danos noutras pegas, o adjudicatario deve informar o Instituto do Desporto,
remetendo-o ainda a estimativa onde consta as despesas de reparagéo das pegas e
as despesas de para a reparagio. No entanto, caso se verifique pequenos
problemas na reparagdo e inspecgdo, o adjudicatario deve fornecer pegas
pequenas razoaveis para efeitos de reparagdo. E definida na seguinte tabela as
pegas a serem fornecidas pelo adjudicatario, sendo apenas para efeitos de
orientacgdo e ndo limitado:

Tabela
Pecas e pecas pequenas na manutenc¢io de
rotina (fornecidas pelo adjudicatirio)
Sistema de baixa tensiio
Combustivel para testar geradores \
Substituigdo de oOleo, de refrigerante e dos J
filtros de ar e de 6leo dos geradores
Outros
Lubrificantes de rolamentos v
Detergente para limpeza geral y
Luzes indicadoras das cabines de controlo v
— | Parafusos gerais B v
Novas etiquetas dos equipamentos ’/‘f:\ v
HE—
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1.4  Responsabilidade de comunicagio com os fornecedores de equipamentos e com os
subcontratados que realizam a instalagiio

Durante o periodo de garantia, caso se verifique qualquer substituiciio de pegas ou trabalhos de

reparagdo, o adjudicatario responsabiliza-se pelo estabelecimento de contactos com os fornecedores

de equipamentos e com os subcontratados que realizam a instalagdo para a prestagdo do respectivo

Servico.

1.5  Apresentacio do calenddrio dos trabalhos
154 Nos primeiros 15 (quinze) dias seguidos ap6s a data do inicio de vigéncia do

1.6

LR ET T 52 WA
ID - Modelo 6

1.5.2

contrato, o adjudicatario deve apresentar o primeiro calendario de trabalho ao
Instituto do Desporto para efeitos de aprovagdo. Recebido o comentario do
Instituto do Desporto, o adjudicatario deve apresentar o calendario de trabalho
devidamente actualizado no prazo de 7 (sete) dias seguidos. O calendario deve
incluir pelo menos as seguintes datas:

1. Datas de inspecg¢des de cada sistema;

ii.  Datas de execugdo dos testes funcionais de cada sistema;

iii.  Datas de apresentacdo dos relatorios dos testes funcionais;

iv.  Datas de execu¢do da medi¢do da luminosidade;

V. Datas de apresentagdo dos relatorios da medi¢ao da luminosidade;

vi.  Datas de apresentacdo dos desenhos actualizados dos sistemas;

vil. Datas de apresentacédo das listas actualizadas dos equipamentos;

viii. Datas de execugfio das manutengdes de rotina;

ix. Datas de formagdo de servi¢os de manutengdo de rotina;

X. Datas de reunides regulares mensais;

xi.  Datas de apresentagio dos relatorios de recomendagio de melhoria.

Se houver alterac@io no calenddrio, o adjudicatario deve apresentd-lo ao Instituto

do Desporto nas reunides regulares mensais para efeitos de conhecimento.

Reunides regulares

O director de projecto ou o director de projecto substituto deve reunir-se mensalmente com

o Instituto do Desporto para:

1. Rever o progresso do trabalho de manutengdo regular;
ii.  Prever as datas do trabalho de manutengéo regular;

iii.  Rever os trabalhos de manutengdo e reparagdo desenvolvidos pelo

adjudicatario nos tltimos 3 (trés) meses;

iv.  Esclarecer quaisquer questdes sobre os procedimentos de manutengio

apresentadas pelo Instituto do Desporto;

v.  Coordenar a interrup¢do do servigo do sistema durante os trabalhos de

/ ,./‘—,—\

. )

manutencao. (
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1.7 Apresentacao de documentos
17 O adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos para cada uma das

instalagdes desportivas:
i; Desenhos actualizados dos sistemas dos equipamentos;
ii.  Lista actualizada dos equipamentos;
iii.  Relatorio da medigdo da luminosidade;
iv.  Relatorio do teste do sistema;
v.  Lista de armazenamento dos equipamentos;
vi.  Relatorio de seguranca e satide ocupacional;
vii. Recomendagdes para a melhoria dos sistemas;
viil. Actas das reunides;
ix. Relatérios anuais de verificagdes do sistema;

X.  Relatorios de manutengdes de rotina;
xi.  Relatorios de repara¢des urgentes.
1.7.2 Todos os documentos devem ser redigidos em chinés ou em portugués e o

adjudicatario deve apresentar 2 (duas) copias da documentagdo ao Instituto do
Desporto. O adjudicatario deve manter sempre um conjunto integral da
documentagdo no seu escritorio.

2. Area de trabalho

Para além da manutencio de rotina exigida no artigo 3.°, o adjudicatario deve fornecer os seguintes
servigos previstos nos objectivos contratuais:

2.1 Inspec¢io das instalacoes desportivas
2.1.1 Requisitos gerais

2.1.1.1 O adjudicatario deve realizar uma inspec¢ido sobre as instalagdes
desportivas nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias seguidos apos a data
do inicio de vigéncia do contrato, incluindo a verificagdo visual, a
medig¢do, o ajustamento, o registo das fungodes e a estabilidade de cada
equipamento do sistema, a situagdo de funcionamento do sistema e a
situacdo de seguranga dos equipamentos e das casas de maquina.

2.1.1.2 O engenheiro de projecto especializado que lidera a sua equipa de
trabalho responsabiliza-se pelos trabalhos de inspeccdo do sistema.
Durante o processo integral de inspec¢do, o director de seguranga
credenciado deve proceder a verificagio dos equipamentos, das casas de
maquinas, do funcionamento dos sistemas, do armazenamento, do
transporte, entre outros (vide artigos 2.1.2.° a 2.1.8.°).

2.1.1.3 Nos primeiros 30 (trinta) dias seguidos apds a inspeccéo dos sistemas de
cada instala¢do desportiva, o adjudicatirio deve apresentar ao Instituto
do Desporto a documentagdo e os relatorios de caracter informativo
abaixo identificados (vide artigos 2.1.2.° a 2.1.8.°). Com excepgdo do

ional, os restantes relatorios

) s
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devem ser elaborados pelo engenheiro de projecto especializado, seu
conteudo deve ser obrigatoriamente verdadeiro e reflectir a situacéo real.

2.12 Apresentagfo dos desenhos actualizados dos sistemas dos equipamentos

Com base nos desenhos de conclusdo das obras (incluindo as plantas e os desenhos do
sistema), das instalagdes desportivas fornecidos pelo Instituto do Desporto, o adjudicatario deve
elaborar novos desenhos e actualizar os dados do sistema, acrescentando os nimeros de
identificagcdo dos equipamentos nos desenhos do sistema. Caso ndo seja possivel ao Instituto do
Desporto fornecer o desenho de conclusdo das obras de determinada instalagdo desportiva, o
adjudicatario deve, por iniciativa propria, elaborar um conjunto de desenhos do sistema, registando
com precisdo a situagdo do sistema, nomeadamente, as posi¢des dos equipamentos, as ligagdes
sistemadticas, as dimensdes da tubagem, as identificagdes dos equipamentos, entre outros. O
adjudicatario deve ter em atengio a eventual inexactiddo dos desenhos proporcionados pelas
instalagdes desportivas, devendo ainda apresentar 2 (dois) conjuntos de copias impressas € 1 (um)
conjunto de copias electronicas (formato AutoCAD). Os desenhos dos sistemas devem incluir, pelo
menos:

1. Sistema do abastecimento de energia eléctrica

1. Desenho do sistema de baixa tensio;

iii.  Desenhos do disjuntor tipo modular (MCCB);

iv.  Desenhos do disjuntor miniatura (MCB):

v.  Circuito dos equipamentos de iluminagao;

vi.  Controlo dos equipamentos de iluminagéo.

2.1.3 Apresentacdo da lista dos equipamentos

A lista dos equipamentos deve ter as informagdes detalhadas da marca, do modelo, do pais
de origem, do tamanho, da quantidade, entre outras, dos equipamentos, bem como elaborar um
conjunto de numeraco sistematica para os equipamentos, tendo em vista identificar com exactiddo
a localizagdo dos equipamentos. A lista dos equipamentos deve incluir pelo menos:

i; Gerador;

ii.  Sistema de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica (UPS);

iii.  Protector de isolamento de ar;

iv.  Disjuntor tipo modular (MCCB)/disjuntor miniatura (MCB);

v.  Esquentador eléctrico.

2.14 Testes das fung¢des dos equipamentos

2.1.4.1 O adjudicatario deve realizar um teste funcional sobre os sistemas abaixo
referidos existentes em cada uma das instalagdes desportivas situadas na
Taipa, procurando conhecer o seu funcionamento e os eventuais defeitos
das fung¢des do sistema:
1. Gerador;
ii.  Sistema de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica (UPS);
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iii.  Sistema de iluminacéo;
iv.  Equipamentos do esquentador eléctrico.

2.1.42 O adjudicatario deve apresentar ao Instituto do Deporto o relatério do
teste funcional efectuado em cada uma das instalagdes desportivas, de
onde constem os métodos e o resultado do teste. Caso se verifique
qualquer anomalia ou danos nos equipamentos, deve apresentar o
projecto de acompanhamento.

2.1.4.3 Durante a inspecgdo do sistema, caso seja informado da verificagéo de
um curto-circuito superior a 2 (duas) vezes no circuito elécetrico, o
adjudicatario deve realizar um teste de resisténcia de isolagdo (teste
Megger, 500V) para verificar se na realidade existiu um problema de

curto-circuito.

2.1.5 Teste da medigdo da luminosidade

2.1.5.1 O adjudicatario deve realizar o teste da medig¢do da luminosidade as
instalagdes desportivas, de acordo com os seguintes requisitos minimos:
1. Instalagoes cobertas — medig¢do da luminosidade por 100 m *Ivez;
ii.  Instalagdes ao ar livre — medi¢do da luminosidade por 100 m *Ivez;
iii. Gabinetes com dimensio inferior a 50 m* — um teste da medicgdo da
luminosidade;
iv. Gabinetes com dimensio superior a 50 m’ — medi¢io da
luminosidade por 50 m*/vez.
2.1.5.2 O resultado dos testes deve ser apresentado sob a forma de mapa. Os
testes da luminosidade dos equipamentos exteriores devem ser
efectuados depois do escurecer.

2.1.6 Lista das pecas sobressalentes recomendadas

Por ocasido da inspecgdo do sistema, apos o conhecimento da necessidade e da prioridade
de substituigdo de cada pega, o adjudicatario deve elaborar uma proposta sobre a lista das pecas de
reserva, para serem utilizados nos trabalhos de manutencéio e reparagdo urgentes durante o prazo
contratual. Os numeros de pegas apresentados pelo adjudicatario devem ter em conta a importancia
do equipamento e a quantidade de pecas de reserva existentes. O pessoal responsavel da instalagio
desportiva reserva-se o direito de decidir sobre a aquisi¢iio das pegas propostas.

2.1.7 Relatorio de Seguranga e Saude Ocupacional

O relatorio deve ser elaborado pela pessoa designada pelo adjudicatario para exercer
fungbes de director de seguranga. O relatorio deve ser objectivo e que reflicta a realidade da
seguranc¢a, envolvendo questdes, tais como, a seguranca do equipamento e do sistema, a seguranga
de operagdo diaria, a seguranga de trabalhos de manutengdo e reparacio, a seguranca do acesso das
casas de maquinas e a ventilagdo e polui¢do sonora das casas de maquinas. No mesmo relatorio, o
director de seguranca deve ainda, sob o seu ponto de vista especializada, propor solugdes para a

\
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melhoria dos critérios de seguranca.

2.2

TR S
1D - Modelo 6

2.1.8

Actualizagdo das etiquetas dos equipamentos

2.1.8.1

2182

Caso se verifique o desaparecimento de algumas das etiquetas dos
equipamentos dos sistemas de abastecimento de energia eléctrica
existentes nas instalagdes desportivas, o adjudicatario deve proporcionar
novas etiquetas para os sistemas de abastecimento de energia eléctrica
abaixo identificados. A numeragdo das etiquetas deve seguir as
informagdes dos desenhos existentes ou disponiveis, tendo em vista
manter a uniformidade das etiquetas existentes:

1. Gerador;

ii.  Sistema de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica (UPS);
iii.  Quadro de distribuicio de baixa tensdo;

iv.  Protector de isolamento de ar (ACB);

v.  Disjuntor tipo modular (MCCB)/Disjuntor miniatura (MCB);

vi.  Esquentador eléctrico.

O tamanho das etiquetas deve ser adequado, tendo em vista garantir a
clareza dos caracteres. Em geral, as etiquetas devem ter medidas ndo
inferiores a 50 mm x 25 mm. fixadas por parafusos ndo ferrosos com
cabecgas redondas, ndo sendo aceite adesivos ou parafusos perfurantes.

Propostas para a melhoria dos sistemas
A partir do 13.° (décimo terceiro) més do prazo contratual, o adjudicatario deve

2l ]

222

apresentar ao Instituto do Desporto uma proposta para a melhoria dos sistemas.

Esta proposta visa reforcar a capacidade, a fiabilidade e a eficacia do sistema,

reduzir as avarias e intensificar a seguranca dos trabalhos. A proposta deve incluir,

pelo menos, as seguintes informagoes:

i.  Sistemas que devem ser melhorados e o seu objectivo;

ii. Descricdo da proposta para a melhoria dos sistemas e o0s respectivos
desenhos;

iii. Viabilidade da proposta para a melhoria dos sistemas;

iv. Or¢amento da proposta para a melhoria dos sistemas;

v. Prazo necessario para a execucdio da proposta para a melhoria dos sistemas;

vi. Lista dos sistemas afectados durante a execugdo da proposta para a melhoria
dos sistemas.

O Instituto do Desporto tem o direito de decidir sobre a execugdo da proposta

para a

melhoria dos sistemas recomendada e adjudicd-la a outra empresa. O

adjudicatario deve apoiar o Instituto do Desporto nos testes apos conclusio dos
trabalhos de melhoria dos sistemas, de forma a continuar os trabalhos integrais de

manutencdo.

I/ 6
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2.3 Qutros trabalhos
23.1 Servigos de chamada de emergéncia

2.3.1.1 O adjudicatario deve prestar servigos de chamada de emergéncia 7 (sete)
dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia. O adjudicatario deve
responder com elevada eficicia e atempadamente a todos os pedidos de
emergéncia. Os servigos sdo compostos por incidente urgente e incidente
ndo urgente.

2.3.1.2 O numero de vezes para os servigos de chamada de emergéncia fora do
horario de expediente encontra-se previsto no Anexo IV — Lista de
Quantidades ¢ de Precos do Indice Geral do Processo do Concurso. E
ilimitado o ntmero de vezes para os servicos de assisténcia de
emergéncia durante o horario de expediente (todos os dias das 09:00 as
18:00 horas), incluindo o toque de alarme causado por factores externos
ou por obras, ndio sendo estes considerados trabalho extraordinario nem
compensados por acréscimo da remunerag¢do.

2.3.1.3 Incidente urgente

Refere-se a falha do sistema ou equipamento que afecta gravemente o
.- funcionamento ou pde em causa a seguranca de todo o sistema, incluindo
a interrupcdo de mais do que um circuito eléctrico secundario final, a
falha dos quadros gerais de baixa tens@o, a ruptura da canalizagdo, a
danificac@o dos equipamentos electronicos devido a ruptura nas condutas,
a interrupcdo dos sistemas de detecglio de incéndios e de abastecimento
de energia eléctrica, o alarme de incéndio e de outras situagdes
determinadas pelo Instituto do Desporto. No dmbito da ocorréncia dos
incidentes urgentes, o adjudicatario deve, apds atendimento da chamada,
apresentar-se no local no prazo de 2 (duas) horas.
2.3.1.4 Incidente ndo urgente

Refere-se a falha em geral, sendo mais ligeiro do que os referenciados no
artigo 2.3.1.3.°. O adjudicatario deve, apos atendimento da chamada,
apresentar-se no local no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.3.1.5 O adjudicatario deve concluir o mais curto prazo possivel as reparagdes
das avarias do sistema ou do equipamento. Caso, por motivo de
seguranca, ndo permita realizar imediatamente a reparacdo permanente, o
adjudicatario deve proceder a reparacdo temporaria do sistema ou
equipamento avariado no prazo de 24 (vinte e quatro horas), tendo em
vista retomar uma operacdo segura. A reparagdo permanente deve ser
concluida no prazo de trés dias uteis, salvo a exigéncia de mais tempo
para a entrega das pegas necessarias.

opeppai pdey .« EpeE I %001 B

2.3.1.6 O adjudicatario responsabiliza-se pelo registo didrio de atendimento de
cada instalacdo desportiva, incluindo incidentes urgentes e nio urgentes,
. . e . -
tendo em vista produzir um registo integfal das reparagdes e confirmar os
(| )
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trabalhos concluidos pelo adjudicatario.

232 Disponibilidade para a prestagao de servigos de assisténcia

2.3.2.1 O adjudicatario deve estar disponivel para a prestacdo dos servigos de
assisténcia. Tal servigo consiste no controlo do desempenho do sistema,
ajustamento das configuragdes do sistema com vista a satisfazer os
requisitos das actividades e ficar em stand by para todas as situagdes de
emergéncia, no ambito do funcionamento das instalagdes aquando da
organizagdo de grandes eventos. O pessoal de apoio dos servigos de
assisténcia, para além de possuirem habilidades técnicas necessarias para
o ajustamento das configuragdes dos sistemas, deve estar ciente dos
sistemas das instalagdes.

2.3:2.2 Durante o prazo contratual de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o
adjudicatario deve estar disponivel a prestar os servigos de assisténcia
definidos no artigo 2.3.2.1.°, num total de 15 (quinze) dias 8 (oito) horas
por dia e possivelmente a noite no Centro Desportivo Olimpico ¢ no Centro
Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica. As instalagdes desportivas podem
exigir tais servigos a qualquer momento de vigéncia contratual, desde
que haja um prévio aviso com uma antecedéncia de 15 (quinze) dias
seguidos .

233 Servigos adicionais de substituicdo de equipamentos de iluminagéo

No ambito de cada uma das instalagdes desportivas situadas na Taipa, o adjudicatario deve
prestar servigos adicionais de substitui¢do das lampadas conforme os requisitos do item A.4.3 do
Anexo IV — Lista de Quantidades e de Pregos do Indice Geral do Processo de Concurso. No prazo
de 4 (quatro) horas a contar da recep¢do da chamada telefonica do Instituto do Desporto, o
adjudicatario deve apresentar-se a instalacdo desportiva em causa para a substitui¢do de todas as
ldmpadas fundidas e indicadas pelo Instituto do Desporto. ‘

234 Formagdo

2.3.4.1 O adjudicatario deve proporcionar ao Instituto do Desporto uma
formagdo “in loco” de, pelo menos, 2 (duas) horas de duragdo, sobre os
trabalhos de manutengdo de rotina de cada instalagdo desportiva. As
formagdes devem concentrar-se na pratica, visando orientar e demonstrar
as condi¢Oes técnicas dos trabalhos de manuten¢do do Instituto do
Desporto. Cada formagdo de manutengdo de rotina deve ser realizada
antes do final de cada ano contratual.

2.3.4.2 Para além das exigéncias supramencionadas, caso o Instituto do Desporto
tenha qualquer questdo sobre as técnicas de reparagdo especificas, cabe
ao adjudicatario prestar os esclareci_lj_l,entos e as demonstragdes

1/

detalhados. ((Ef
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Manuteng¢ao regular dos sistemas de abastecimento de energia eléctrica das instalagoes
desportivas afectas ao Instituto do Desporto

Disposicoes gerais

3.1.1

3.3

1.6

I

ol

[F'8]

O adjudicatario deve apresentar ao Instituto do Desporto uma licen¢a de trabalho
(vide Anexo A) no prazo de 7 (sete) dias seguidos, antes de iniciar os trabalhos de
manutengio, para efeitos de aprovag@o. A licenca de trabalho deve indicar quais
0s equipamentos e sistemas a serem isolados durante os trabalhos de manutengéo,
a avaliagdo de risco dos trabalhadores/das propriedades e as propostas de medidas
mitigadoras apropriadas. Pretende-se através de tais informagdes garantir que o
Instituto do Desporto esteja ciente dos equipamentos e sistemas isolados, para
garantir que as actividades previstas ndo sejam afectadas pelos trabalhos de
manutengdo de rotina.

Todos os trabalhos de manutengdo de rotina devem iniciar-se logo apds a data do
inicio da vigéncia do contrato.

Os trabalhos de manuteng¢éo de rotina das instalagdes desportivas, devem respeitar
as condigdes técnicas especificadas nos artigos 3.2.° e 3.3.” e os modelos dos
relatorios dos servigos de manutengdo de rotina (vide Anexos Cl a M2). As
referidas condi¢des técnicas e 0 modelo do relatorio dos servigos de manutengéo
de rotina sao apenas consideradas como condigdes minimas orientadoras, nio se
representam todos os trabalhos necessarios de manutencdo. Na prestagio dos
servicos de manutencio, o adjudicatario deve ainda tomar como referéncia a
operagdo dos respectivos equipamentos e consultar o manual de manuteng@o.

Para além dos trabalhos de manuten¢do exigidos no modelo do relatério dos
servicos de manutencdo (vide Anexos Cl a M2), caso a operacdo dos
equipamentos tenha quaisquer outras exigéncias, ¢ da responsabilidade do
adjudicatario proceder a revisdo do relatorio, tendo em vista adequar-se ao
respectivo equipamento. O relatorio revisto pelo adjudicatario deve ser remetido
ao Instituto do Desporto para efeitos de aprovagdo prévia.

O adjudicatario deve remeter o relatorio ao Instituto do Desporto no prazo de 10
(dez) dias seguidos apos a conclusio dos trabalhos de manutengédo de rotina para
efeitos de registo.

Caso se verifique qualquer anomalia na manutengdo de rotina, o adjudicatario
deve apresentar, ao Instituto do Desporto, um relatério geral sobre a anomalia
detectada, incluindo as eventuais causas, as medidas de manutengdo, os trabalhos
de reparac@io, as pegas e o periodo necessarios e proposta de melhoria para evitar
a repeti¢do dos problemas semelhantes.

O Instituto do Desporto pode solicitar ao adjudicatario a alteracio da data prevista
para os trabalhos de manutengdo de rotina, de modo a adequé-los as suas
necessidades administrativas e de funcionamento. Caso necessite de alterar a data,

000638
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o Instituto do Desporto deve dar um aviso prévio e com alegacdo de justa causa

ao adjudicatario.

O Anexo B determina a frequéncia minima para a manuteng¢do de rotina dos
diferentes equipamentos, pode o adjudicatirio, quando achar conveniente,
proceder-se sobre o aumento de frequéncias, sendo que este aumento ndo pode

implicar quaisquer custos adicionais.
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Equipamentos dos sistemas de abastecimento de energia eléctrica das instalagdes

desportivas

3.24

3.2.2

3:2.3

Centro Desportivo Olimpico

Gerador (vide artigo 3.3.1.%)

Sistema de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica (UPS) (vide
artigo 3.3.2.")

Protector de isolamento de ar (ACB) (vide artigo 3.3.3.°

Disjuntor tipo modular (MCCB) (vide artigo 3.3.4.%)

Quadro de baixa tensdo (vide artigo 3.3.5.")

Detector de fugas eléctricas (RCD) (vide artigo 3.3.6.%)

Sinalizagdo das saidas e da iluminagio de emergéncia (vide artigo 3.3.7.°)
Dispositivo de para-raios (vide artigo 3.3.8.%)

Equipamento de iluminagdo (vide artigo 3.3.9.°)

Poste de iluminacdo interior e exterior (vide artigo 3.3.10.%)

Esquentador eléctrico (vide artigo 3.3.11.°%)

Inspecgdo geral anual do sistema (vide artigo 3.3.12.°)

Centro Desportivo Olimpico — Piscina Olimpica

Gerador (vide artigo 3.3.1.%)
Protector de isolamento de ar (ACB) (vide artigo 3.3.3.°)

Disjuntor tipo modular (MCCB) (vide artigo 3.3.4.°)

Quadro de baixa tensdo (vide artigo 3.3.5.)

Detector de fugas eléctricas (RCD) (vide artigo 3.3.6.°)

Sinalizacdo das saidas e da iluminagfo de emergéncia (vide artigo 3.3.7.%)
Dispositivo de para-raios (vide artigo 3.3.8.")

Equipamento de iluminagfo (vide artigo 3.3.9.%)

Poste de iluminagdo interior e exterior (vide artigo 3.3.10.%)

Esquentador eléctrico (vide artigo 3.3.11.%)

Inspecgdo geral anual do sistema (vide artigo 3.3.12.°)

Piscinas do Carmo

Protector de isolamento de ar (ACB) (vide artigo 3.3.3.%)

Disjuntor tipo modular (MCCB) (vide artigo 3.3.4.°)

Quadro de baixa tensio (vide artigo 3.3.5.%)

Detector de fugas eléctricas (RCD) (vide artigo 3.3.6.°)

Sinalizagdo das saidas e da iluminagio de emergéncia (vide artigo 3.3.7.°)
Dispositivo de para-raios (vide artigo 3.3.8.%)

Equipamento de iluminagio (vide artigo 3.3.9.°)

Esquentador eléctrico (vide artigo 3.3.11.%)

Inspecedo geral anual do sistema (vide artigo 3.3.12.°)

00070
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Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

Protector de isolamento de ar (ACB) (vide artigo 3.3.3.%)

Disjuntor tipo modular (MCCB) (vide artigo 3.3.4.°)

Quadro de baixa tensdo (vide artigo 3.3.5.°)

Detector de fugas eléctricas (RCD) (vide artigo 3.3.6.°)

Sinalizacfio das saidas e da iluminacio de emergéncia (vide artigo 3.3.7.%)
Dispositivo de pdra-raios (vide artigo 3.3.8.%)

Equipamento de iluminacéo (vide artigo 3.3.9.")

Poste de iluminacdo interior e exterior (vide artigo 3.3.10.%)

Esquentador eléctrico (vide artigo 3.3.11.%)

Inspeccio geral anual do sistema (vide artigo 3.3.12.°)

Piscina do Parque Central da Taipa

Protector de isolamento de ar (ACB) (vide artigo 3.3.3.°)

Disjuntor tipo modular (MCCB) (vide artigo 3.3.4.%)

Quadro de baixa tensdo (vide artigo 3.3.5.%)

Detector de fugas eléctricas (RCD) (vide artigo 3.3.6.°)

Sinalizagdo das saidas e da iluminagfio de emergéncia (vide artigo 3.3.7.%)
Dispositivo de para-raios (vide artigo 3.3.8.)

Equipamento de iluminagdo (vide artigo 3.3.9.°)

Poste de iluminagfo interior e exterior (vide artigo 3.3.10.°)

Inspeccdo geral anual do sistema (vide artigo 3.3.12.%)

Estadio da Universidade de Macau (N9Y)

Protector de isolamento de ar (ACB) (vide artigo 3.3.3.%)

Disjuntor tipo modular (MCCB) (vide artigo 3.3.4.%)

Quadro de baixa tensdo (vide artigo 3.3.5.)

Detector de fugas eléctricas (RCD) (vide artigo 3.3.6.°)

Sinalizacdo das safdas e da iluminagio de emergéncia (vide artigo 3.3.7.°%)
Dispositivo de péara-raios (vide artigo 3.3.8.")

Equipamento de iluminagdo (vide artigo 3.3.9.")

Poste de iluminacdo interior e exterior (vide artigo 3.3.10.°)

Esquentador eléctrico (vide artigo 3.3.11.%)

Inspecgdo geral anual do sistema (vide artigo 3.3.12.%)

opepnas pdey . ESETIE %001 @

Gerador

3.3.1.1 O adjudicatario deve efectuar inspec¢do mer

sal e anual a cada um dos

(gl A

o N 7

{J) o007l

= A BLESEI I 2020437
Formato A-4 Imp, Mar, 2020

Pagina 16 de 63



LRET T i AN
ID - Modelo 6

3.3.1.2

3.3.13

3.3:.16

Processo de Concurso

Anexo V -

WO OB OW T OB RN Normas Técnicas

Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau

#® H R

Instituto do Desporto

geradores conforme os critérios definidos nos Anexos C1 e C2.

Inspecgéo geral

i. Sistema de escape: verificar todo o sistema de escape, incluindo os
colectores de escape (manifold), as turbinas, os silenciadores e os
tubos de escape. Verificar se as ligacdes, as soldaduras, as anilhas e as
juntas tém fuga. Verificar e assegurar que os tubos de escape nédo
aquecam com exagero as dreas circundantes;

ii. Sistema de combustivel: durante o funcionamento do gerador,
verificar se as condutas de fornecimento de combustivel, as condutas
de retorno de oleo, os filtros e os acessorios tém roturas ou desgastes.
Caso se verifique fuga, procede de imediato a sua repara¢io;

iii. Motores: verificar a altura do liquido, a pressdo hidraulica ¢ a

temperatura do liquido de refrigeragdo. Verificar se existem ruidos e
vibragdes irregulares.
Métodos de inspecgao de lubrificantes
Quando o motor esta desligado, verificar a altura do 6leo do motor.
Cerca de 10 (dez) segundos apos desligar o motor, os lubrificantes que se
encontram na parte superior do motor descem novamente para o carter
(crankcase), permitindo assim a verificacdo quantitativa de lubrificantes.
O nivel de altura do lubrificante deve estar proximo da marca “cheio”,
caso contrario, deve adicionar lubrificante da mesma qualidade e marca.

Mc¢todos de inspeccdo do sistema de arrefecimento

i. A inspec¢do do liquido de refrigeragiio so pode ser efectuada quando
o motor esta desligado. Depois do arrefecimento do motor, abre a
tampa do radiador e procede a inspec¢io do liquido de refrigeraglo.
Caso seja necessario, adiciona o liquido de refrigeracdo até 3/4
polegada inferior a superficie da boca do radiador;

ii. Caso pretenda adicionar o liquido de refrigeragdo, este deve possuir
agentes quimicos, nomeadamente, quimicos antigelo e de
antiferrugem, recomendados pelo produtor do motor. Néo se deve
introduzir agua ndo tratada no liquido de refrigeragdo. O liquido de
refrigeracdo deve possuir os seguintes elementos quimicos: inferior a
80ppm de cloreto, inferior a 80ppm de sulfato e entre 7a 7.5 de pH.

Inspecgdo do sistema de combustivel

i. Esvazia o 6leo poluido do tanque diario. O dleo poluido esvaziado
deve ser sempre transferido para fora da instalagdo desportiva;

ii. Liberta ainda o vapor de 4gua acumulado no tanque didario.

Adicdo de combustivel
Finda a manutengdo regular anual, o adjudicatario responsabiliza-se pelo
restabelecimento do oleo até a capauda;,maxmla do tanque dos

geradores. i v
00072
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3.3.2 Sistema de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica (UPS)

3.3.2.1 O adjudicatario deve efectuar inspec¢do trimestral e anual a cada um dos
aparelhos de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica, conforme
os critérios definidos nos Anexos D1 e D2.

3.3.2.2 Os testes do sistema de abastecimento ininterrupto de energia eléctrica
(UPS) devem ser executados por especialistas com profundo
conhecimento da marca e do modelo do referido sistema.

3.3.2.3 Me¢étodos de isolamento do UPS
i.  Desligar o inversor carregando no botdo “inverter OFF”,
ii. Desligar o interruptor de desvio;
iii. Ligar o interruptor de isolamento;
iv. O UPS esta completamente desligado quando o condensador
finalizar o descarregamento (exige alguns minutos).

3.3.2.4 Meétodos de accionamento do UPS
i.  Desligar o interruptor;
ii. Ligar o interruptor de desvio;
1ii. Acclonar o inversor.
Procedimentos de inspecgao funcional
i. Através da inspecgio do painel de controlo, verificar e confirmar o

L
(o8
to
W

seguinte:

e Sem erros detectados nos rectificadores ou carregadores;

e Sem erros detectados quando se desligarem as baterias;

e Sem outros erros detectados, tendo em vista evitar a falha de
transferéncia de energia devido a situagdo de mobilizagdo
incorrecta ou a questdes da bateria.

ii. Carregando no botdo “inverter OFF”, verificar a regularidade das
sinalizagoes da sineta e do painel de controlo;

iii. Carregando no botdo “inverter ON’, confirmar novamente a
regularidade das sinalizagdes do painel de controlo;

iv. Alterar o UPS para o modo de ensaio de bateria. Quando o inversor
comegar a funcionar, ligar o disjuntor de entrada. Nesta altura, a
sinalizagdo alaranjada de “bateria™ do painel de controlo deve estar
acesa. Depois de 2 (dois) minutos, desligar o disjuntor de entrada.
Os  rectificadores  ou  carregadores  devem  reiniciar
automaticamente.

3.3.2.6 Me¢étodos de manutencéo das baterias

i.  Niao ¢ necessario proceder & manutencdo das baterias de acido de

chumbo seladas, bastando apenas verificar 0s seus polos ou

opeppai jadey . ESELEFE %001 @D

efectuar a respectiva limpeza, caso seja necess, o; "
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ii. Nas baterias de acido de chumbo ventiladas:
e Verificar o nivel do electrolito e caso seja necessario,
adicionar-lhe agua destilada;
e Verificar a tensdo de cada uma das baterias, tendo em vista
determinar se ¢ necessario proceder a sua substituigéo;
e Verificar os polos das baterias e efectuar a respectiva limpeza,
caso seja necessario.

Protector de isolamento de ar (ACB)

O adjudicatario deve efectuar inspecgéo anual a cada um dos protectores
de isolamento de ar (ACB), conforme os critérios definidos no Anexo E.

Teste de resisténcia de isolamento

Utilizar o teste de corrente continua (DC) 500V Megger para verificar a

resisténeia de isolamento entre o terminal do circuito principal, bem

como o isolamento de terra ¢ do grupo do terminal do circuito principal;

normalmente, a resisténcia deve ser superior a 5 Megaohms. Caso seja

inferior a 5 Megaohms, utiliza uma lixa para remover o material de

isolamento ou a parte sob tensdo carbonizadas préximo do ponto de

conexao.

Pecas mecanicas internas

Depois de retirar a corrente’ de sobrecarga, verificar se as pegas

mecénicas internas registam pecas em falta, deformacdes, rupturas,

acumulacio de poeiras, danos e ferrugem. Caso se verifiquem materiais

estranhos ou acumulacdio de poeiras, limpa-las com aspirador e pano

seco.

Operagio das respectivas pegas mecanicas

i. Retirar a parte principal do disjuntor, verificar se a pega se desloca

com a aplicagdio de determinado toque, se os indicadores da
localizaglo apresentam indicagdes correctas, se o botdo de ignico
funciona normalmente e se a pega emite ruido anormal no
deslocamento;

ii. Quando a parte principal do disjuntor se encontra na posi¢do isolada,
exerce forca sobre o fecho da mola (charging spring) com a pega e
tenta fechar o protector de isolamento de ar, nesta altura, o disjuntor
impede tal encerramento;

.Quando o disjuntor se encontra na posicdo de teste, tentar varias
vezes 0s movimentos de aperto do fecho da mola (charging spring) e
os movimentos de interrupgdo eléctrica para controlar os indicadores
da mola (charge indicator), se os indicadores de interrupg¢do e 0s
indicadores do nimero de interrupedo funcionam normalmente e se

0 0 0 '? (i_ A-4 HUBENFF 20204830
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emitem ruido anormal.

Disjuntor tipo modular (MCCB)

3341

O adjudicatario deve efectuar inspeccdo anual a cada um dos disjuntores
tipo modulares (MCCB), conforme os critérios definidos no Anexo F.

3.3.4.2 Métodos do teste de resisténcia de isolamento

i. Utiliza o megdémetro (mega ohmmeter) para verificar a leitura de
resisténcia de diferentes fases e das fases com terra;

ii. Durante os testes, os cabos eléctricos de entrada e saida da corrente
eléctrica devem estar longe do disjuntor, tendo em vista impedir o
impacto sobre o valor de resisténcia;

iii. Quando se encontre aberto o disjuntor, efectuar a medi¢do dos
pontos de conexf@o de entrada e saida da corrente elécetrica, ndo
sendo seguro caso o valor de resisténcia seja inferior a 1 Megaohms,
nesta situagdo, deve verificar se a superficie da conexdo do disjuntor
tem sujidade que pode eventualmente pdr em causa O seu
funcionamento.

3.3.4.3 Procedimentos de teste da queda de tensdo millivolt (millivoll drop)

O teste da queda de tensdo millivolt visa verificar as irregularidades do
disjuntor, entre outros, o desgaste dos pontos de conexao, a existéncia de
sujidade nos pontos de conex@o ou o afrouxamento da conex@o interna.
Ao teste geral pode aplicar DC 50 amperes e a corrente eléctrica
relativamente maior pode aplicar 100 amperes. Deve efectuar a
comparag@o entre o resultado do teste e os dados proporcionados pelo
fornecedor.

Quadro de baixa tensio

O adjudicatario deve efectuar inspec¢do anual a cada um dos quadros de baixa tensdo,

conforme os critérios definidos no Anexo G.

3.3.6

Detector de fugas eléctricas (RCD)
3.6.1

('S}

LD

(%]

L

6.2

6.3

O adjudicatério deve efectuar inspecgio anual a cada um dos detectores
de fugas eléctricas (RCD), conforme os critérios definidos no Anexo H.
Utilizag@o do interruptor de verificagdo do detector de fugas eléctricas
Ao carregar no botdo com o simbolo “T™” ou “Teste” do RCD, verificar a
parte mecanica do RCD.

Realizaco do teste com o detector de fugas eléctricas
s O detector de fugas eléctricas deve seguir a especificagdo de

EN61557 e pode ser utilizado para testar a corrente do detector de
fugas eléctricas de 30mA, 100mA, 300mA e 500mA. Durante os
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testes e para minimizar os eventuais perigos, o teste da corrente
ndo deve exceder 2 (dois) segundos;

ii.  Os testes sdo efectuados nos condutores de diferentes fases ¢ no
correspondente condutor de protecgdo de circuito (circuit
protection conductor), devendo proceder ao isolamento das cargas
antes dos testes. O RCD necessita de alguns miliamperes para
poder funcionar, podendo tais miliamperes serem obtidos na linha
de fase ou na linha média. Quando se verifique o trifasico do RCD,
a linha média do aparelho deve estar ligada a terra. Tal significa
que a corrente de teste ¢ aumentada correspondentemente pelo
aparelho; caso se verifique a interrupgdo automatica de energia no
RCD apenas em 50% dos testes efectuados, isto prova a existéncia
de anomalias. Nestas circunstancias, deve verificar os pardmetros
de utilizagdo do RCD. Finda a inspecgdo, deve afixar na superficie
do RCD uma etiqueta de inspecgdo devidamente datada (a fornecer
pelo adjudicatario).

3.3.7 Sinaliza¢do das saidas e da iluminacao de emergéncia
3.3.7.1 O adjudicatario deve efectuar inspecgdo trimestral a cada uma das
sinalizagdes das saidas e da iluminagdo de emergéncia, conforme os
critérios definidos no Anexo L.
3.3.7.2 O adjudicatario deve pressionar os botdes de teste da bateria de operagio

da sinalizacdo das saidas e da iluminagio de emergéncia, a duracdo de
cada teste ndo pode ser inferior a 10 (dez) segundos.

O adjudicatario deve efectuar a limpeza geral durante a inspecgao.

|F']
[O%)
SIS
SO

Deve afixar uma etiqueta de inspecgio devidamente datada em cada uma
das baterias de operagio da sinalizagdo das saidas e da iluminagio de
emergéncia (as etiquetas sio fornecidas pelo adjudicatario).

('S
(8]

3.3.8 Dispositivo de para-raios
O adjudicatario deve efectuar inspec¢do anual a cada um dos dispositivos de para-raios,
conforme os critérios definidos no Anexo J.

3.3.9 Equipamento de iluminacio
3.3.9.1 O adjudicatario deve efectuar inspecgdo trimestral a todos os
equipamentos de iluminag@o, conforme os critérios definidos no Anexo
K.

o 3.3.9.2 Trimestralmente, o adjudicatario deve inspeccionar todas as lampadas e
substituir todas as lampadas fundidas de;s/_instalagées desportivas, deve

L RETIE - e
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ainda informar o representante do Instituto do Desporto a quantidade e o
modelo das lampadas fundidas. Durante o periodo de manutengdo deve
testar integralmente as fungdes dos controladores dos equipamentos de
iluminagdo/interruptores das ldmpadas.

3.3.9.3 Caso se verifique qualquer dano nas ldmpadas, nomeadamente, a vida
atil da lampada seja inferior a 30%, deve proceder a inspecgdo-geral dos
abajures, dos cabos eléctricos e das tomadas com vista a detec¢do de um
eventual curto-circuito.

3.9.4 Quanto a iluminagdo exterior, verificar se existe infiltragdo de 4dgua na
caixa de interruptores ou na caixa de controlo de circuito MCB. Caso se
registe infiltracdo de dgua, verificar as anilhas; caso se verifique poeira,
efectuar a limpeza com o aspirador.

(S}
L.

Poste de iluminacio interior e exterior

3.3.10.1 O adjudicatario deve efectuar inspec¢do trimestral a todos os postes de
iluminacdo interiores ¢ exteriores, conforme os critérios definidos no
Anexo L.

3.3.10.2 Trimestralmente, o adjudicatario deve inspeccionar todas as ldmpadas e
substituir todas as lampadas fundidas das instala¢des desportivas, deve
ainda informar o representante do Instituto do Desporto a quantidade ¢ o
modelo das ldmpadas fundidas. Durante o periodo de manutenc¢do deve
testar integralmente as func¢des dos controladores dos equipamentos de
iluminagao/interruptores das lampadas.

3.3.10.3 Caso se verifique qualquer dano nas lampadas, nomeadamente, a vida
util da lampada seja inferior a 30%, deve proceder a inspecgdo-geral dos
abajures, dos cabos eléctricos e das tomadas com vista a detec¢do de um
eventual curto-circuito.

3.3.10.4 Quanto a iluminagdo exterior, verificar se existe infiltragdo de agua na
caixa de interruptores ou na caixa de controlo de circuito MCB. Caso se
registe infiltragdo de agua. verificar as anilhas; caso se verifique poeira,
efectuar a limpeza com o aspirador.

3.3.10.5 0 adjudicatario deve fornecer 0s equipamentos necessarios,

nomeadamente, plataforma elevatoria, para satisfazer as necessidades de

substituicdo das lampadas.

Esquentador eléctrico

3.3.11.1 O adjudicatario deve efectuar inspec¢do trimestral e anual a cada um dos

esquentadores eléctricos, conforme os critérios definidos nos Anexos M1

G/ 00077
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e M2.
3.3.11.2 Procedimentos de introdugdo de agua

i.  Fechar completamente a véalvula de drenagem:;

ii. Abrir a mais alta torneira de dgua quente, descarregando todo o ar
existente no sistema de canalizagio;

iii. Abrir a valvula de entrada de 4gua fria, deixando entrar a agua no
aquecedor e sistema de canalizagdo e, no fim, a agua deve sair
normalmente pela torneira, provando que o esquentador estd
totalmente cheio.

3.3.11.3 Procedimentos de inspec¢do da ligagdo entre os flanges e os

equipamentos de aquecimento

i Desligar a fonte de electricidade;

il. Abrir as tampas;

iii. Verificar se existe infiltragdo na ligacdo entre os flanges e os
equipamentos de aquecimento e nas anilhas;

iv. Detectar, com o dedo, se existe humidade entre as anilhas dos
equipamentos de aquecimento e o esquentador; caso se verifique
humidade ou gotas de agua, proceder a substituigdo das anilhas.

3.3.11.4 Procedimentos de limpeza do interior do aquecedor

& Desligar a fonte de electricidade;

ii.  Fechar a valvula da canalizagdo de saida de agua quente;

iii.  Abrir a valvula de drenagem de agua;

iv. A entrada de agua fria deve possuir pressdo suficiente para limpar
os sedimentos depositados no fundo do esquentador. Efectuar a
limpeza durante 3 (trés) a 4 (quatro) minutos;

v.  Fechar a valvula de drenagem;

vi.  Abrir a valvula de dgua quente;

vii. Ligar a fonte de electricidade.

3.3.11.5 Requisitos para inspecgdo do dnodo (anode rod)

O énodo incluido em alguns esquentadores eléctricos visa proteger as
ampolas de vidro (glass-lined) contra a corrosdo e prolongar a vida util
do esquentador. Em alguns casos, podem-se eventualmente verificar
reac¢des quimicas entre o dnodo e a agua, tal implica o desgaste do
dnodo. Caso se detecte o desgaste do dnodo, pode verificar-se corrosio
no interior do esquentador, implicando, em seguida, fugas de d4gua. Nesta
altura, o sulfureto de hidrogénio gasoso dissolvido na agua produz um
cheiro a podre, pelo que se deve prestar atengdo a emissdo de eventual
cheiro a podre na saida de agua.

opeppas pdeq . BEEaTETIS %001 B

3.3.12  Inspecciio geral anual do sistema
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3.3.12.1 Para além da manutencéo regular dos equipamentos, o adjudicatario deve

ainda realizar anualmente efectuar uma inspecgdo geral a todo o sistema
de abastecimento de energia eléctrica de cada instalagdo desportiva,
garantindo que o sistema néo haja evidentemente avaria, nem problemas
de vazamento e o sistema em geral funcione adequadamente para o
alcance dos requisitos da concepgo. A inspecgdo geral anual do sistema
de abastecimento de energia eléctrica deve ser executada no 12.° (décimo
segundo) més e no 24.° (vigésimo quarto) més do prazo contratual. O
engenheiro do projecto de electricidade e o director de seguranga devem
estar presentes nas inspeccdes anuais gerais dos sistemas de
abastecimento de energia eléctrica.

3.3.12.2 Inspece¢do geral do sistema de abastecimento de energia eléctrica:

1. Verificar se existem danos visiveis no cabo eléctrico principal;

ii.  Verificar o estado de limpeza e ordem das casas de maquinas;

iii.  Verificar se existem danos visiveis nos painéis de controlo;

iv.  Verificar se existem danos nos outros equipamentos (que estejam
incluidos nos requisitos de manuteng@o regular);

v.  Verificar a necessidade das pegas sobressalentes adicionais;

vi.  Verificar se existe a necessidade da substitui¢do das peg¢as
defeituosas.

3.3.12.3 Finda a inspec¢@o geral anual do sistema de abastecimento de energia

eléctrica, o adjudicatario deve entregar, no prazo de 10 (dez) dias tteis, o
respectivo relatorio ao Instituto do Desporto.
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Anexo A
Licenc¢a de trabalho (modelo)

PARTE A: PEDIDO DE TRABALHO DE MANUTENCAO

Designacao da instalagdo

desportiva:

Tipo de trabalho de manutengdo Nome do adjudicatario:
Local de trabalho: Engenheiro responsavel:
Data de trabalho: Horério de trabalho:

O  Plano em anexo / Descrigdo do Método de Trabalho ) .
Namero de paginas

PARTE B: CONTROLO DE RISCOS E MEDIDAS DE SEGURANCA NECESSARIAS AO
— TRABALHO

1. Isolamento de equipamentos : (Por favor assinalar o adequado)

Agua Fria Agua Quente Electricidade Ar condicionado Extingio de Outros,
Incéndio Especifique

L] L] ] L] L]

Por favor especificar o local afectado.

2. O isolamento acima referido pde em causa a seguranga? S D /N D

Em caso afirmativo, quais sdo as medidas de seguranga a serem adoptadas?

3. Implica trabalhos de soldadura ou de grande poeira? E necessario isolar o sistema de alarme do incéndio?

B Ul —  gooso
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4. Avaliagiio dos riscos de seguranga pessoal e de danos patrimoniais (Por favor assinalar o adequado)

Risco de segurancga pessoal N/A B M A Medidas mitigadoras
1 Trabalhos em altura
2 Queda de objectos
3 Choque eléctrico
4 Outros
Risco de danos patrimoniais N/A B M A Medidas mitigadoras
1 Incéndio
2 Inundacéo
3 Outros (aparéncia/ruido/poeira)
B (Baixa) possibilidade -  Causa traumas ligeiros/prejuizo financeiro ligeiro/ndo afecta a operagio
M (Média) possibilidade - Exige tratamento hospitalar/medicamentoso/prejuizo financeiro grande/influéncia ligeira
na operagdo
A (Alta) possibilidade - Causa morte/prejuizo financeiro extremamente grande/influéncia grande na operagéo

Observagdes: E preciso fornecer mapa com identificagéo das areas afectadas das instalagdes.

PARTE C: A preencher pelo adjudicatario

Confirmamos que o trabalho de manutengido acima mencionado ndo afecta o funcionamento normal da
instalagdo desportiva, excepto o isolamento dos equipamentos acima indicado, e proporcionamos ainda
equipamentos de protecgdo adequados aos trabalhadores e funcionarios do Instituto do Desporto.

Nome : Assinatura : Data :

PARTE D: Aprovacio do Instituto do Desporto

Tomamos conhecimentos dos trabalhos solicitados e desenvolvidos pelo adjudicatario no referido periodo, e 5
nao temos qualquer oposi¢do quanto aos trabalhos desenvolvidos pelo mesmo. n
1

o4

A

=

Nome : Assinatura : Data : g
3

//’;;.__ g
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Anexo C1 (modelo)
Relatorio de servigo de manutenc¢ao de rotina dos geradores
(Relatorio de inspeccio mensal)
Designacdo da
instalacio desportiva
Modelo do
Marca do equipamento equipamento
Data de manutenciio N."do relatério
Local de instalacdo do
N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatirio Obs.
Inspecgiio inicial (durante o
funcionamento dos
geradores).
T A.l  Durante o funcionamento dos () Verificou () Normal () Anormal
geradores, verifica se existe () Nao verificou
fugas no tubo de escape.
A2 Verificar se existem quaisquer () Verificou () Normal () Anormal
fugas no tanque de oleo ¢ nos () Nao verificou
tubos de fornecimento e de
retorno de dleo.
A.3  Verificar o [iltro de oleo. () Verificou () Normal () Anormal
() Nao verificou
A4 Caso se verifique irregularidade |( ) Substituido () Normal () Anormal
no filtro de oleo, substitui-lo. () Nao substituido
() Inadequado
A.5  Verifica se as tampas de protecaof( ) Verificou () Normal () Anormal
estdo bem montadas. () Nio verificou
A.6 Verifica o ¢leo do motor e se o |( ) Verificou () Normal () Anormal
nivel do dleo atinge a marca [( ) Ndo verificou
“cheio™ quando o motor estd
parado.
A.7  Adiciona o 6leo de motor, caso  |( ) Adicionou o dleo () Normal () Anormal
este ndo tivesse atingido amarca |( ) Ndo adicionou o 6leo
“cheio™, () Inadequado

Assinatura e data:

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

i RS0 M 1
ID - Modelo 6

Pégina 28 de 63 (

00083

A-4 BURSEN £ 2020483 H

Formato A-4 Imp. Mar. 2020

S %001 B

H

opepaas jaded



Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau

BOMOR ORI OB B

A R

Instituto do Desporto

Anexo C1 (modelo)

Processo de Concurso

Anexo V —
Normas Técnicas

Relatorio de servi¢co de manutenc¢io de rotina dos geradores

Designaciio da

instalacdo desportiva
Marca do equipamento
Data de manutencio

N.” do equipamento

(Relatorio de inspec¢ao mensal)

Modelo do

equipamento

N.”do relatério

Local de instala¢do do
equipamento

Tarefa

A preencher pelo adjudicatdario

Obs.

B.2

B.3

B.4

C.1

C4

€5

Registo das leituras
Registar e inspeccionar a
temperatura da dgua de
refrigeracdo.

Registar e inspeccionar a
temperatura dos
lubrificantes.

Registar e inspeccionar a
pressao hidraulica dos
lubrificantes.

Registar o hordrio do
funcionamento,

Sistema de combustivel

Verificar a quantidade dos
lubrificantes.

Esvaziar o 6leo poluido do
tanque diario através do filtro
de combustivel.

Transferir para fora das
instalagoes desportivas o 6leo
poluido esvaziado.

Apertar o circuito de gds e das

bragadeiras.

Verificar se existe danos ou
fugas no circuito de gas.

——

—

—

—

e

°'C

psi

horas

) Verificou
} Nao verificou

) Concluiu

) Nao concluiu

) Concluiu
) Nio concluiu

) Concluiu
) Ndo concluiu

) Verificou
) Nao verificou

() Normal

() Normal

() Normal

() Normal

( ) Normal

() Normal

() Normal

() Normal

() Normal

(

) Anormal

) Anormal

) Anormal

) Anormal

) Anormal

) Anormal

) Anormal

) Anormal

) Anormal

Assinatura e data:

(Verificado e testado pelo pessoal téenico)

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

L AEIE I Eo i
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Processo de Concurso

Anexo V —
Normas Técnicas

BT ORI OTT OB T BORY

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

® H R

Instituto do Desporto

Anexo C1 (modelo)
Relatério de servico de manutencio de rotina dos geradores
(Relatorio de inspeccio mensal)
Designacdo da
instalacio desportiva

Marca do
equipamento

Modelo do equipamento

Data de manutencio N."do relatorio

Local de instala¢io do

N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdario Obs.

D Sistema de alimentacio de ar
Limpar as ldminas do sistema ( ) Coneluiu ( ) Normal ( ) Anormal
interno de alimentagdo de ar. () Nao concluiu

— E Verificacgio do nivel

Verificar a quantidade do liquido de | ) Verificou () Normal () Anormal
refrigeragiio ¢ se este ¢ suficiente () Ndo verificou
quando o  gerador parar de
funcionar.

F Bateria

F:l Verificar a tensdo dos eléctrodos \ () Normal () Anormal
dos acumuladores ¢léetricos com o
voltimetro da bateria.

F.2  Limpar a superficie da bateria com ( ) Concluiu () Normal () Anormal
pano ligeiramente molhado. () Nao concluiu

F.3  Verificar e limpar as ferrugens dos () Concluiu () Normal () Anormal
eléctrodos das baterias. () Néo concluiu

F.4  Verificar os electrolitos das baterias. ( ) Verificou () Normal () Anormal
adicionando dagua destilada, caso () Nao verificou
seja necessario

G Verificar o fillo  de  ar, () Verificou () Normal () Anormal
substituindo-o caso seja necessario, () Nao verificou

H Verificar 0 gerador em ( } Concluiu () Normal () Anormal
funcionamento durante 15 minutos, ( ) Nao concluiu

(Verificado e testado pelo pessoal técnico) (Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data: Assinatura e data:

C0083

# %001 6D
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T

- BEH
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WO OR O 1T OB BRY

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

i

" R

Instituto do Desporto

Anexo C1 (modelo)

Processo de Concurso

Anexo V -
Normas Técnicas

Relatorio de servico de manutencio de rotina dos geradores
(Relatorio de inspec¢io mensal)

Designacio da

instalag¢do desportiva

Marca do equipamento

Data de manutencio

N." do equipamento

Modelo do equipamento

N."do relatorio

Local de instalagio do

equipamento

Tarefa

A preencher pelo adjudicatdrio Obs.

Conclusio

Segundo as verificagdes atrds efectuadas e para além

do sistema/equipamento ¢ considerado como:

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal

(

) Anormal

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdrio

Nome:

Assinatura:

Data:

Pessoal responsavel pela verificagido/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:

WM s
1D - Modelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V —
Normas Técnicas

i

B RO OT OB B

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

" N

Instituto do Desporto

Anexo C2 (modelo)

Relatorio de servico de manutencio de rotina dos geradores
(Relatorio de inspeccio anual)

Designacio da
instalag¢do desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento

Data de manutengio N."do relatorio

Local de instalaciio do

N." do equipamento equipamento
quip quij

AT - Fa v
1D - Modelo 6
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Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Substituir  os  lubrificantes e os [ ) Concluiu () Normal ( ) Anormal
A respectivos filtros. ( ) Ndo concluiu
B Verificar se a tensdio das correias ¢ () Verificou () Normal () Anormal
adequada ou se regista desgaste nas |( ) Nao verificou
correias.
G Verificar a gravidade do liquido de Gravidade () Normal () Anormal
refrigeragdo (deve ser superior a 1.125)  |pH
¢ do valor do pH (deve ser inferior a
7.5).
D Verificar se ha dissipacao do calor pelo () Verilicou () Normal () Anormal
radiador, () Nao verificou
E Limpar a superficie do radiador. () Concluiu () Normal ( ) Anormal
() Nao concluiu
F Substituir o filtro de ar (caso ndo tenha ( ) Concluiu () Normal () Anormal
substituido nos Gltimos 6 meses) ( } Nio concluiu
G Adicionar combustivel até ao nivel [( ) Concluiu () Normal () Anormal
“cheio™ do tanque. () Nao concluiu
Verificar o afrouxamento dos pontos de () Verilicou () Normal ( ) Anormal
conexdo dos cabos eléetricos e ( ) Nao verificou @
apertando-0s, caso seja necessario. 2
m
&
i
(Verificado e testado pelo pessoal técnico) (Examinado e homologado pelo engenheiro) 3
g
]
g
g
— Assinatura e data: Assinatura e data:



WM RO T OB B

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

®F R

Instituto do Desporto

Anexo C2 (modelo)

Processo de Concurso

Anexo V —
Normas Técnicas

Relatorio de servico de manutencao de rotina dos geradores

Designag¢io da

(Relatorio de inspecc¢io anual)

instalacdo desportiva

Marca do equipamento

Modelo do equipamento

Data de manutencio

N."do relatorio

Local de instalaciio do

N." do equipamento equipamento
Tarefu A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Conclusio
Segundo as verificagdes atras efectuadas e para além
das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal () Anormal
do sistema/equipamento ¢ considerado como:
Comentirios:
A preencher pelo adjudicatirio
Assinatura: Data:

Nome:

Pessoal responsavel pela verificagdo/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:

T < F A
ID — Modelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V —
OB MO W OB Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
i H R

Instituto de Desporto

Anexo D1 (modelo)

Relatoério de servico de manutenc¢ao de rotina de abastecimento ininterrupto de
energia eléctrica (UPS)
(Relatdrio de inspecc¢ao trimestral)

Designaciio da
instalaciio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutenc¢io N."do relatorio
Local de instala¢io do
N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.

Verificar se o UPS estd no estado  |( ) Verificou () Normal () Anormal
A normal  (as  luzes dos indicadores ( ) Nao verificou

acendem no modo normal).
B Verificar se as luzes dos indicadores da ( ) Verificou () Normal ( ) Anormal

cabine de controlo estdo  fundidas () Nao verilicou
(carrega os botoes de inspecgdo do
aparelho)

C Registar a medicgdo da poténcia do UPC  |Load KW kVA [( ) Normal () Anormal
através do ecri tactil. Pl
P2
P3

D Registar os dados dos acumuladores () Normal () Anormal

eléctricos do UPS através do ecra tactil.

E [solar o UPS devido aos trabalhos de |( ) Concluiu () Normal () Anormal
manuten¢do. ( ) Néo concluiu
F Verificar o alrouxamento dos pontos de  |( ) Verificou ( ) Normal () Anormal

conexdo  dos  cabos  eléetricos,  |( ) Nao verificou
apertando-0s, caso seja necessario.

G Apertar as conexdes dos eléctrodos dos ( ) Concluiu () Normal () Anormal ?
acumuladores eléctricos. () Nao concluiu s
iz
i
i
i
(Verificado e testado pelo pessoal técnico) (Examinado e homologado pelo engenheiro) *ﬁ
§
&
g
o =]
Assinatura e data: Assinatura e data:
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Processo de Concurso

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

W A" R

Instituto do Desporto

Anexo D1 (modelo)

Relatorio de servigo de manutenciao de rotina de abastecimento ininterrupto de
energia eléctrica (UPS)
(Relatério de inspecc¢ao trimestral)

Designacio da
instalacdo desportiva

Marca do equipamento

Data de manutencio

Modelo do equipamento

N."do relatorio

Local de instalacio do

N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
— ©Isolar o UPS devido aos trabalhos de ) Concluiu () Normal () Anormal

H manutengao.

| Limpar a poeira do interior ¢ da
superficie do UPS com aspirador.

J Verificar a suficiéncia dos electrolitos
dos acumuladores eléctricos  (caso
tiver).

K Medir a tensio dos eléctrodos dos

acumuladores eléetricos  (verificar a
suficiéncia da tenséo).

L Realizar o teste funcional.

M Accionar o UPS.

) Nao concluiu

) Anormal

) Concluiu () Normal
) Nio concluiu

) Verificou () Normal () Anormal
) Nio verificou

) Verificou () Normal () Anormal
) Nao verificou

) Concluiu () Normal () Anormal
) Nao concluiu

) Concluiu () Normal () Anormal
) Ndo concluiu

Anexo V —
Normas Técnicas

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data;

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data:

v fEslA
1D - Modelo 6
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Processo de Concurso

WM ORI OB

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

e R

Instituto do Desporto

Anexo D1 (modelo)

Anexo V -
Normas Técnicas

Relatorio de servico de manutenciio de rotina de abastecimento ininterrupto de

energia eléctrica (UPS)
(Relatorio de inspec¢io trimestral)

Designacio da
instalacio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutenciio N."do relatdrio
Local de instalacio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Conclusiao

Segundo as verificagdes atras efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento é considerado como:

Comentirios:

A preencher pelo adjudicatdrio

Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsivel pela verificagio/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:
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Processo de Concurso

Anexo V -
WM RO i Normas Técnicas
Governo da Regifo Administrativa Especial de Macau
W E R

Instituto do Desporto

Anexo D2 (modelo)
Relatorio de servico de manutencio de rotina de abastecimento ininterrupto de
energia eléctrica (UPS)
(Relatoério de inspecciio anual)

Designa¢io da
instalaciio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutenciio N.”do relatorio
Local de instalac¢io do
N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdario Obs.
() Concluiu
Verificar o botdo de conversio do UPS e o [¢ ) Naoconeluiu |y Normal () Anormal
A desvio de manutengéo.
B Verificar o afrouxamento dos pontos de ( ) Verificou ) Normal ( ) Anormal
conexao dos cabos eléctricos com o () Nio verificou
aparelho de verificagio térmica, :
apertando-o0s, caso seja necessario.
C Verificar os acumuladores eléctricos do ( ) Concluiu () Normal () Anormal
UPS durante 15 minutos. electuando o ( ) Nio concluiu
registo das leituras na seguinte tabela: .
Carga: (%) Temperatura da sala:
Tempo desde a transferéncia de energia Medigiio da tensio
I minuto
3 minutos
6 minutos
9 minutos
S
! 7
{/
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Processo de Concurso

Anexo V —
BRI OB BN Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
WA R

Instituto do Desporto

12 minutos

15 minutos

(Verificado e testado pelo pessoal técnico) (Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data: Assinatura e data:

- (/ 00063
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Designacio da
instalacio desportiva

Marca do equipamento
Data de manutencio

N.” do equipamento

Processo de Concurso

Anexo V -
WM OB AT OB W BN Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
i =S

Instituto do Desporto

Anexo D2 (modelo)

Relatorio de servico de manutencio de rotina de abastecimento ininterrupto de
energia eléctrica (UPS)

(Relatorio de inspec¢do anual)

Modelo do equipamento

N.”do relatorio

Local de instalacio do
equipamento

Tarefa

A preencher pelo adjudicatdrio Obs.

Conclusao

Segundo as verificagdes atrds efectuadas e para além
das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento é considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdrio

Nome:

Assinatura:

Data:

Pessoal responsavel pela verificacdo/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:

ik R e

ID — Modelo 6

opeppai ey « BEETHE %001 @
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Processo de Concurso

Anexo V —
Normas Técnicas

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

#® & R

Instituto do Desporto

Anexo E (modelo)

Relatdrio de servico de manutencio de rotina do protector de
isolamento de ar (ACB)
(Relatdrio de inspeccdo anual)

Designacio da

instalacio desportiva
Marca do equipamento
Data de manutencio

N.” do equipamento

Modelo do equipamento

N."do relatorio

Local de instalacido do

equipamento

Tarefa

A preencher pelo adjudicatdrio

Obs.

Verificar se os pontos de conexdo dos
condutores eléetricos apresentam situagdes
de aguecimento excessivo/sobrecarga.

Verificar se existe deformagoes. rupturas
ou danos na superficie.

Verificar e limpar a poeira acumulada no
ACB.

Verificar se os parafusos estdo todos
apertados.

Abrir a cimara de arco para verificar a
cventual deformagiio ¢ acumulagio de
poeira, limpa-a, caso seja necessario.

Verificar se a parte de conexdo do MCCB
revela sinais de aquecimento excessivo,
sinais de arco ou alteragdo do cromatismo
revela sinais de aquecimento excessivo:
caso seja alirmativo, torna-se necessario
substituir a parte de conexfio e proceder a
limpeza da superficie da conexdo.

) Verilicou
) Ndo verificou

) Verificou
) Nao verificou

) Verificou
) Nio verificou

) Verificou
) Nio verificou

) Verificou
) Ndo verificou

) Verificou
) Nao verificou

( ) Normal () Anormal

( ) Normal () Anormal

() Normal () Anormal
() Normal () Anormal
() Normal () Anormal
() Normal () Anormal

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data:

AT I [
1D — Modelo 6

Pégina 40 de 63

00095

A-4 BURSEI#E 20204 3H
Formato A-4 Imp, Mar, 2020

opeprai pded - EELETE %001 ®



Processo de Concurso

Anexo V —
WM ORI OB W B Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
[ <
Instituto do Desporto
Anexo E (modelo)
Relatorio de servico de manutenc¢ao de rotina do protector de
isolamento de ar (ACB)
(Relatorio de inspecgio anual)
Designac¢io da
instalacdo desportiva
Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengiio N."do relatério
Local de instalacio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefu A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
() Verificou
- Utilizar o aparelho (S00V Megger) para | ) Nao verificou 1y o) () Anormal
G verificar a resisténcia de isolamento.
Resisténcia:
ohm
H Verificar se existe dano no mecanismo ( ) Verificou () Normal () Anormal
interno. () Nao verificou
I Abrir os botoes de auxilio para verificar se |( ) Verilicou () Normal () Anormal
existe rugosidade na superficie de () Nao verificou
contacto.
J Veriticar os mecanismos relacionados () Verificou () Normal () Anormal
com a operagao. () Nao verilicou
(Verificado e testado pelo pessoal técnico) (Examinado e homologado pelo engenheiro)
o Assinatura e data: Assinatura e data:

TR AN
1D - Modelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V -
WP OB WA OBE B Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
M E R
Instituto do Desporto
Anexo E (modelo)
Relatorio de servico de manutencao de rotina do protector de
isolamento de ar (ACB)
(Relatorio de inspec¢iio anual)
Designacio da
instalag¢do desportiva
Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutenciio N.”do relatorio
Local de instalacio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.

Conclusio

Segundo as verificagdes atras efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral [( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento € considerado como:

Comentirios:

A preencher pelo adjudicatdrio

Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsavel pela verificacio/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:

(& 00007
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Processo de Concurso

B OR ORI OB W B

Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau

® e =

Instituto do Desporto

Anexo F (modelo)

Anexo V -

Relatorio de servico de manutenc¢io de rotina do disjuntor tipo modular

(MCCB)

(Relatorio de inspec¢io anual)

Designac¢io da

instalacio desportiva

Marca do equipamento

Modelo do equipamento

N.”do relatério

Data de manutencio

N.” do equipamento

Local de instalagio do
equipamento

Tarefa

A preencher pelo adjudicatdrio

Obs.

Verificar ¢ limpar a eventual poeira
A acumulado no MCCB.

B Verificar o afrouxamento dos pontos de
conexao dos cabos eléctricos.
apertando-0s, caso seja necessario,

C Verificar se a parte de conexdo do
MCCB revela sinais de aquecimento
excessivo, sinais de arco ou alteragio do

cromatismo revela sinais de
aquecimento  excessivo, caso  seja
afirmativo, torna-se necessario

substituir a parte de conexao ¢ proceder
a limpeza da superficie da conexdo.
D Testar a resisténcia de isolamento.

E Testar a queda de tensdo millivolt
(testando a resisténcia de conexo).

F Abrir o MCCS 3 vezes seguidas para
verificar a regularidade do mecanismo
interno.

() Verilicou () Normal () Anormal
( )} Nio verificou

() Verificou () Normal ( ) Anormal
( ) Nao verificou

() Verilicou () Normal () Anormal
( ) Néo verificou

( ) Concluiu () Normal () Anormal
() Ndo concluiu

( ) Concluiu () Normal () Anormal
() Nao concluiu

( ) Verificou () Normal () Anormal
() Nao verificou

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

I
1D — Modelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V —
BOMOROM T OB E BN Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
wE R’

Instituto do Desporto

Anexo F (modelo)

Relatorio de servico de manutencio de rotina do disjuntor tipo modular
(MCCB)
(Relatodrio de inspeccio anual)

Designacdo da
instalacio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutencio N."do relatorio
Local de instalacio do
N." do equipamento equipamento
Tarefu A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Conclusio

Segundo as verificagdes atrds efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral () Normal () Anormal

do sistema/equipamento ¢ considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdrio

Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsavel pela verificagcdo/teste;

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:

00093
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Processo de Concurso

Anexo V —
WM R OM AT OB B Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
B <

Instituto do Desporto

Anexo G (modelo)

Relatério de servico de manutenc¢io de rotina do quadro de baixa tensao
(Relatorio de inspecciao anual)

Designacio da
instalacio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengio N.”do relatério
Local de instalaciio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.

Limpar a poeira do interior da caixa com [( ) Coneluiu () Normal () Anormal
A aspirador, () Nio concluiu
B Utilizar o aparclho (1000 V Megger) para |( ) Verificou () Normal () Anormal

verificar a resisténcia de isolamento. ( ) Néo verificou
C Verificar o afrouxamento dos pontos de |( ) Verificou () Normal () Anormal

conexdo dos cabos eléctricos com o |( ) Ndo verificou
aparelho  de  verificacao  térmica,
apertando-o0s, caso seja necessario.

D Teste de condutividade ( } Concluiu () Normal ( ) Anormal
- testar a capacidade condutora do |( ) Nao concluiu
interruptor principal.

E Teste  de introdugdo de  corrente |( ) Verilicou () Normal () Anormal
secundaria () Nao verificou
- testar as fungdes de sobrecarga ¢ de
defeito a terra dos relés de protecgio do
corrente do quadro principal.

F Verificar se estd devidamente ajustado os |( ) Verificou () Normal () Anormal g
protectores das vérias correntes. () Nio verificou =
s
4
. ’ - . - M—J'
(Verificado e testado pelo pessoal técnico) (Examinado e homologado pelo engenheiro) it
2
o
g
o
g
Assinatura e data: Assinatura e data;

eI v
1D — Meodelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V —
PO OB ORAT OB B BRS Normas Técnicas
Governo da Regifio Administrativa Especial de Macau
i & &

Instituto do Desporto

Anexo G (modelo)

Relatorio de servico de manutencio de rotina do quadro de baixa tensao
(Relatdrio de inspecc¢iio anual)

Designacio da
instalag¢io desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutenc¢io N.%do relatério
Local de instalacio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Conclusio

Segundo as verificagdes atrds efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento ¢ considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdrio

Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsavel pela verificagdo/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:
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Processo de Concurso

B RO AT OB R R

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

Designacio da

® H R

Instituto do Desporto

Anexo H (modelo)

Relatorio de servico de manutenc¢ao de rotina do detector
de fugas eléctricas (RCD)

(Relatdrio de inspeccio anual)

Anexo V —
Normas Técnicas

instala¢do desportiva

Marea do equipamento

Data de manutencio

N.” do equipamento

Modelo do equipamento

N.”do relatorio

Local de instalacdo do

equipamento

Tarefu

A preencher pelo adjudicatdrio

Obs.

Realizar os seguintes testes para cada
um dos RCD

A Pressionar o botdo de teste do RCD para
verificar se resulta o curto-circuito no
RCD

B Utilizar o aparclho para verificar se o

curto-circuito do RCD apenas ocorre na
corrente apropriada.

Cilculos estatisticos da quantidade
do RCD que se sujeitaram aos testes

( )} Verificou
() Nao verificou

() Verilicou
( ) Nao verificou

() Normal ( ) Anormal

() Normal () Anormal

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

Assinatura ¢ data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

LRI
ID — Modelo 6
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WM ORI OB OB R

Governo da Regifiio Administrativa Especial de Macau

 EF R
Instituto do Desporto

Anexo H (modelo)

Processo de Concurso

Anexo V —

Normas Técnicas

Relatorio de servico de manutenc¢ao de rotina do detector

de fugas eléctricas (RCD)
(Relatorio de inspeccio anual)

Designaciio da
instalacio desportiva

Marca do equipamento

Modelo do equipamento

Data de manutengio N."do relatério
Local de instalacdo do
N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Conclusio

Segundo as verificagdes atras efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral () Normal () Anormal
do sistema/equipamento ¢ considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatirio

Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsdvel pela verificagdo/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:
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Processo de Concurso

Anexo V -
BOM R OW AT B W Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
O

Instituto do Desporto

Anexo I (modelo)

Relatorio de servico de manutencio de rotina da sinalizacido das saidas
e da iluminaciio de emergéncia
(Relatorio de inspec¢ao trimestral)

Designacio da
instalagio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutencio N."do relatdrio
Local de instalaciio do
N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdario Obs.
() Anormal
Pressionar o botdo de teste da sinalizagdo [( ) Verificou () Normal
A das saidas para verificar se a mesma |( ) Nao verificou

funciona normalmente.

B Colocar a etiqueta “testado™ na |( )} Concluiu ) Normal () Anormal
sinalizagio das saidas ¢ da iluminagio de |( ) Nio concluiu
emergéncia testadas.

Cc Limpar a sinalizagio das saidas ¢ da |( ) Concluiu ) Normal ( ) Anormal
iluminagio de emergéncia. () Nao concluiu

Cilculos estatisticos da quantidade
da sinalizag¢dio das saidas que foi sujeita a testes

Cilculos estatisticos da quantidade
da iluminac¢io de emergéncia que foi sujeita a testes

(Verificado e testado pelo pessoal técnico) (Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data: Assinatura e data:

00104
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Processo de Concurso

Anexo V —
OB M OIT OB B Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
=

Instituto do Desporto

Anexo I (modelo)
Relatorio de servi¢co de manutenciio de rotina da sinalizacio das saidas
| e da iluminaciio de emergéncia
(Relatorio de inspeccio trimestral)

Designacdo da
instalacdo desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento

N.”do relatdrio

Data de manutencio
Local de instalaciio do
equipamento

N." do equipamento

Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.

Conclusao

Segundo as verificagdes atras efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento ¢ considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdrio
Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsavel pela verificagio/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsével:

Homologado pelo director de projecto:

00105

TR A A-4 SRS E 1 2020473 A
1D - Modelo 6 Formato A-4 Imp. Mar. 2020
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Processo de Concurso

Anexo V —

O ORE O AT B OB R Normas Técnicas

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

A" R

Instituto do Desporto

Anexo J (modelo)

Relatorio de servico de manutencio de rotina do dispositivo de para-raios

(Relatdrio de inspeccio anual)

Designacio da

instalacdo desportiva

Marca do equipamento

Data de manutenciio

Modelo do equipamento

N."do relatorio

Local de instalacio do

N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Verificar se existe danos nos eléctrodos ( ) Verificou () Normal () Anormal

dos para-raios da cobertura.

Verificar se existe danos nos condutores
eléetricos  expostos ao ar livre da
cobertura.

Verificar a resisténcia do eléctrodo de
terra (deve ser inferior a 10 ohm)

Utilizar o contador para verificar a
ligagdo entre o para-raios da cobertura
com os eléctrodos de terra. registando a
medigdo da resisténcia.

Verificar se todos os eléctrodos. as
conexdes e os eléctrodos de terra estio
bem ligados.

Observagoes:

Nio se devem realizar testes em dias

de trovoadas e relampagos

() Ndo verificou

( ) Verificou () Normal () Anormal
( ) Nao verificou

( ) Verificou () Normal () Anormal
( ) Niao verificou

( ) Verificou () Normal () Anormal
( ) Nio verificou
Resisténcia;
ohm
( ) Verilicou () Normal () Anormal

() Nao verificou

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data;

WAV HEstA
ID — Modelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V —
MO R OIT OB B Normas Técnicas
Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau
B w R

Instituto do Desporto

Anexo J (modelo)
Relatorio de servico de manutencio de rotina do dispositivo de para-raios
(Relatorio de inspeccao anual)

Designacio da
instalagio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutenciio N."do relatorio
Local de instalagio do
N.” do equipamento - equipamento
Tarefu A preencher pelo adjudicatario Obs.
Conclusio

Segundo as verificagdes atras efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento ¢ considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatirio
Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsdvel pela verificagdo/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:
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Processo de Concurso

Anexo V —
ORI OB B Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
& R

Instituto do Desporto

Anexo K (modelo)
Relatdério de servico de manutenc¢io de rotina do equipamento de iluminac¢io
(Relatorio de inspeccio trimestral)

Designacio da
instalacio desportiva

opepra: jadeg - EpEESHA %001 @

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengiio N.%do relatério
Local de instalacio do
N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Realizar inspecedes as salas, ligar ¢
desligar as limpadas luorescentes para
verificar os seguintes itens:
A Registar as l[ampadas fluorescentes ¢ as ( } Concluiu () Normal () Anormal
lampadas fundidas na seguinte tabela. ( ) Nao concluiu
B Registar as lampadas que derivaram o ( ) Concluiu ( ) Normal ( ) Anormal
curto-circuito na seguinte tabela. () Nio concluiu
. . uantidade de lampadas Circuito que derivou o
Localizagio Modelo da lampada Quantidace de Jampads o
avariadas curto-circuito
A}
T % i
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Processo de Concurso

Anexo V —

b1 S I A Normas Técnicas

Governo da Regifio Administrativa Especial de Macau

©E R

Instituto do Desporto

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data:

LRSI 1 WA
ID — Modelo 6

001013
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Processo de Concurso

Anexo V -
WM R OB OAT OB W B Normas Técnicas
Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau
B E &

Instituto do Desporto

Anexo K (modelo)
Relatério de servigo de manutencio de rotina do equipamento de iluminacao
(Relatorio de inspeccio trimestral)

Designaciio da
instalaciio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengiio N.” do relatorio
Local de instalacdo do
N." do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Conclusiao

Segundo as verificagbes atrds efectuadas e para além

das sugestoes abaixo indicadas, o funcionamento geral () Normal () Anormal

do sistema/equipamento € considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdrio
Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsavel pela verificagdo/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:
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Processo de Concurso

Anexo V —
BOOKE R AT OB B Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
(=

Instituto do Desporto

Anexo L (modelo)

Relatorio de servico de manutenciio de rotina do poste de iluminagfo interior e
- exterior
(Relatorio de inspec¢io trimestral)

Designaciio da
instala¢io desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengio N.”do relatorio
Local de instalaciio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.

Realizar inspecgdes as instalagoes ao ar
livre, ligar e desligar a iluminagio
interior ¢ exterior para verificar os
seguintes itens:

A Registar as ldmpadas fluorescentes e as () Concluiu () Normal () Anormal
ldmpadas fundidas na seguinte tabela. () Nao concluiu
B Registar as lampadas que derivaram o |[( ) Concluiu () Normal () Anormal
curto-circuito na seguinte tabela. () Nao concluiu
- " Quantidade de lampadas Circuito que derivou o
Localizagao Modelo da lampada o .
fundidas curto-circuito

00111
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JOM RN AT OB B

Processo de Concurso

Anexo V —

Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau

B A" R’

Instituto do Desporto

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data:

i Hasts

1D — Modelo 6

00112
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Processo de Concurso

Anexo V —
BOMOROW T OB E B Normas Técnicas
Governo da Regifio Administrativa Especial de Macau
= I

Instituto do Desporto

Anexo L (modelo)

Relatorio de servico de manutengiio de rotina do poste de iluminacio interior e
exterior
(Relatorio de inspeccio trimestral)

Designagio da
instalaciio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengiio N."do relatorio
Local de instalacio do
N.’ do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatario Obs.
Conclusio

Segundo as verificagdes atrds efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral |( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento ¢ considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdrio
Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsédvel pela verificagio/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:
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Processo de Concurso

Governo da Regidio Administrativa Especial de Macau

A R

Instituto do Desporto

Anexo M1 (modelo)

Relatorio de servico de manutencio de rotina do esquentador eléctrico
(Relatorio de inspeccio trimestral)

Designagio da
instalacio desportiva

Marca do equipamento

Data de manuten¢io

Modelo do equipamento

N."do relatério

Local de instalacio do

Anexo V —
Normas Técnicas

N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatario Obs.
Verificar se a temperatura da dgua ) Verificou { ) Normal () Anormal

A proveniente do esquentador ¢ idéntica a
da determinada.

B Verificar o funcionamento da véalvula de
escape de alta pressdo.

C Verificar se existe infiltragdo nos
flanges de aquecedor.

D Verificar se  existe infiltragio nas
canalizagdes e torneiras,

) Nao verificou

) Verificou () Normal () Anormal
) Nao verificou

) Verilicou () Normal () Anormal
) Ndo verificou

) Verificou () Normal () Anormal
) Ndo verificou

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data:

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data:

L EITIE P2 W
1D - Modelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V -
P ORE OB AT OB W B Normas Técnicas
Governo da Regido Administrativa Especial de Macau
i E R

Instituto do Desporto

Anexo M1 (modelo)

Relatorio de servico de manutenc¢ao de rotina do esquentador eléctrico
(Relatorio de inspecc¢io trimestral)

Designacio da
instalacio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengio N.“do relatério
Local de instalacio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefu A preencher pelo adjudicatario Obs.
Conclusio

Segundo as verificagdes atrds efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral [( ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento ¢ considerado como:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdirio

Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsavel pela verificagio/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:

apeppad jaded . BSp IS %001 ®

[ (5
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Processo de Concurso

Governo da Regido Administrativa Especial de Macau

®Aw R

Instituto do Desporto

Anexo M2 (modelo)

Relatorio de servigo de manutenciao de rotina do esquentador eléctrico
(Relatorio de inspec¢cao anual)

Designacio da
instala¢io desportiva

Marca do equipamento

Data de manutencio

Modelo do equipamento

N."do relatorio

Local de instalacio do

Anexo V -
Normas Técnicas

N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdrio Obs.
Limpar o interior do tanque com dgua. ) Concluiu () Normal () Anormal

A

B Verificar se as conexdes dos cabos
eléctricos estdo bem apertadas.

B Verificar se os eléctrodos negativos
estdo gastos (caso tenham instaladas).

D Efectuar uma limpeza geral do
exterior do esquentador com pano
S€CO.

) Nio concluiu

) Verificou () Normal () Anormal

) Néo verificou

) Verificou () Normal () Anormal
) Nao verilicou

) Concluiu () Normal () Anormal
) Nio concluiu

(Verificado e testado pelo pessoal técnico)

Assinatura e data;

(Examinado e homologado pelo engenheiro)

Assinatura e data:

e Hasts
ID - Modelo 6
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Processo de Concurso

Anexo V —
MM RN BB B Normas Técnicas
Governo da Regiio Administrativa Especial de Macau
[ =

Instituto do Desporto

Anexo M2 (modelo)
Relatério de servico de manuteng¢ao de rotina do esquentador eléctrico
(Relatodrio de inspec¢io anual)

Designaciio da
instalaciio desportiva

Marca do equipamento Modelo do equipamento
Data de manutengiio N."do relatorio
Local de instalacio do
N.” do equipamento equipamento
Tarefa A preencher pelo adjudicatdario Obs.
Conclusio

Segundo as verificagdes atrds efectuadas e para além

das sugestdes abaixo indicadas, o funcionamento geral [ ) Normal () Anormal

do sistema/equipamento € considerado comao:

Comentarios:

A preencher pelo adjudicatdario
Nome: Assinatura: Data:

Pessoal responsavel pela verificagdo/teste:

Autenticado pelo engenheiro responsavel:

Homologado pelo director de projecto:

- 7
00117
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	Serviços de manutenção do sistema de abastecimento de energia eléctrica das instalações desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do Desporto_I Anúncio
	Serviços de manutenção do sistema de abastecimento de energia eléctrica das instalações desportivas situadas na Taipa afectas ao Instituto do _II Programa do Concurso
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